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Povzetek
Naslov: Optimizacija parametrov umerjanja cevovodnega sistema
Parametri vodovodnega sistema potrebujejo, podobno kot vsi matematicˇni mo-
deli, kalibracijo, preden lahko iz njih pridobimo uporabne rezultate. V tej nalogi je
opisana kalibracija na osnovi vecˇkriterijske optimizacije. Parametre najprej grupi-
ramo na razlicˇne nacˇine, da povecˇamo umerljivost modela. Optimizacijo opravimo
s pomocˇjo genetskih algoritmov, ki so v nalogi podrobno opisani. Ker je negoto-
vost parametrov pomemben del umerjanja, smo v ta namen uporabili standardno
metodo FOSM in metodo na podlagi statisticˇne analize populacije. Poleg tega smo
uporabili sˇtevilna dodatna orodja za verifikacijo rezultatov in ujemanja modela.
Kalibracijski algoritem kazˇe dobre rezultate, tako v izmiˇsljenem kot tudi v realnem
primeru kalibracije vodovodnega sistema. Metodi dolocˇanja negotovosti pokazˇeta
nekoliko slabsˇe, a sˇe vedno zelo uporabne rezultate.
Kljucˇne besede: vodovodni sistem, umerjanje, vecˇkriterijska optimizacija

Abstract
Title: Optimisation of water distribution system calibration parameters
Water distribution system (WDS) model parameters, as all mathematical mod-
els, need calibration, before practical results can be retrieved. In this thesis a
multiobjective optimization approach to calibration is described. Firstly different
parameter groupings are used to improve calibration stability. A genetic algorithm
based optimization algorithm is used and in depth described. Since parameter un-
certainty is an important part of calibration process, a standard FOSM method
and a GA population statistics based method are used in the process. In addition,
the analysis tools for calibration and model fitting validation are described. Cali-
bration algorithm shows promising results when applied to hypothetical and real
life calibration scenarios. Uncertainty analysis shows sub optimal, but still very
useful results.




Dostop do zanesljive, varne in cenovno ugodne pitne vode je kljucˇnega pomena
za vsako skupnost in je pogoj za ucˇinkovit nadaljnji razvoj in viˇsanje kvalitete
zˇivljenja. Zagotavljanje omenjenih pogojev ob hkratnem povecˇevanju naselij, pa
tudi nacˇrtovanje novih, narekuje uporabo orodij za analizo delovanja vodovodnih
sistemov [1].
Hidravlicˇni modeli vodovodnih sistemov se uporabljajo tako med projektira-
njem kot med obratovanjem sistema. Omogocˇajo nam virtualno simulacijo kakovo-
sti vode in njenih hidravlicˇnih lastnosti, pomagajo pri projektiranju in obratovanju
ter nacˇrtovanju obnov.
Kot pri vseh matematicˇnih modelih potrebujejo tudi parametri hidravlicˇnih
modelov kalibracijo, preden lahko iz njih dobimo prakticˇno uporabne informacije
[2]. Kljub temu pride, zaradi omejitev, pri zajemu podatkov iz vodovodnega sis-
tema do nezanemarljivih odstopanj med modelom in situacijo v naravi [3].
Glavna tema te naloge je umerjanje hidravlicˇnih modelov vodovodnih sistemov
in razvoj orodij za analizo rezultatov umerjanja. Vodovodni sistem predstavimo
kot neusmerjen graf, kjer so povezave cevi in cˇrpalke, vozliˇscˇa pa spoji in rezervo-
arji. Na povezavah ponavadi merimo pretoke, na vozliˇscˇih pa tlake. Z leti uporabe
se elementom spremenijo nekatere lastnosti, kot na primer cevem hrapavost, ki
povecˇuje hidravlicˇne izgube. Te lastnosti so ponavadi tezˇko izmerljive. Tekom
umerjanja poskusˇamo posameznim elementom sistema dolocˇiti te lastnosti (para-
metre), da se rezultati meritev na terenu dobro skladajo s hidravlicˇnim modelom
[4].
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1.1 Motivacija in cilji
Samoumevno izgleda, da je dostop do kvalitetne pitne vode ena od osnovnih potreb
vsakrsˇne moderne civilizacije. Precej manj samoumevna pa je raba hidravlicˇnih
modelov vodovodnih sistemov. Posebej zato, ker se v sodobnem cˇasu ne zavedamo,
kaksˇna infrastruktura je potrebna za dostavo te zˇivljenjske dobrine.
Danes se hidravlicˇni modeli uporabljajo v razlicˇne namene. Pri nacˇrtovanju
novih in obnovah obstojecˇih omrezˇij si inzˇenirji z njimi pomagajo, da zadostijo vr-
sti kriterijev. Omrezˇje mora zagotavljati zadostne kolicˇine in tlake vode v primeru
pozˇara na hidrantih. Povsem druge vrste sˇtudije se na primer osredotocˇajo na
dolgorocˇni razvoj naselja in posledicˇno dimenzioniranje vodovodnega sistema. Hi-
dravlicˇne modele uporabljamo tudi kot osnovo modelov kvalitete vode, ki naprimer
simulirajo startost vode in prenos snovi od vodnega vira po omrezˇju. Z njihovo
pomocˇjo se tudi nacˇrtuje obratovanje cˇrpalk in na ta nacˇin zmanjˇsuje obratovalne
strosˇke. Pomagajo pri odlocˇitvah, kjer preverjamo, kako bi sanacija tega ali onega
odseka vplivala na skupno obratovanje sistema.
Preden lahko hidravlicˇni model uporabimo za katero od navedenih nalog, je
potrebno parametre modela najprej umeriti, torej najti taksˇne vrednosti, da mo-
del posnema situacijo v naravi. V nasprotnem primeru je model bolj ali manj
neuporaben, saj vracˇa napacˇne informacije.
Cilj te naloge je razvoj orodij za umerjanje parametrov vodovodnega omrezˇja
in bralcu iz racˇunalniˇske stroke priblizˇati podrocˇje mehanike tekocˇin v vodovodnih
sistemih. Kot je razvidno v nadaljevanju, je potrebna za kvalitetno umerjen hi-
dravlicˇni model vrsta algoritmov. Parametre najprej razvrstimo v grupe in tako
povecˇamo umerljivost. Sledi postopek umerjanja, na koncu pa sˇe verifikacija re-
zultatov. V nalogi je celoten postopek opisan, implementiran in demonstriran
na primerih. Vsa navedena orodja so implementirana znotraj geografsko infor-
macijskega sistema in tako omogocˇajo lazˇje testiranje, verifikacijo in vizualizacijo
rezultatov uporabljenih algoritmov.
Naloga je namenjena racˇunalniˇski stroki. Ker pa gre za interdisciplinarno po-
drocˇje, je posebna pozornost namenjena pregledu mehanike tekocˇin v vodovodnih
sistemih.
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1.2 Struktura naloge
V poglavju 2 postavimo temelje mehanike tekocˇin v tlacˇnih sistemih. Poglavje
je namenjeno predvsem racˇunalniˇski stroki, ki nima predznanja o omenjenem po-
drocˇju. Najprej so opisani osnovni gradniki vodovodnega sistema in temeljni hi-
dravlicˇni zakoni, ki so relavantni za tlacˇne hidravlicˇne sisteme. Opisane so enacˇbe,
ki zakone prenesejo v matematicˇni svet in nacˇini zapisa sistemov enacˇb, ki opiˇsejo
celoten vodovodni sistem. Pregledani so pristopi resˇevanja omenjenih sistemov
enacˇb in podrobneje opisan sistem z gradientno metodo, ki je uporabljen v sklopu
te naloge. Poseben razdelek je namenjen cˇasovni analizi omenjene metode, katere
ni mocˇ zaslediti v nobeni literaturi. Na koncu je opisana knjizˇnjica EPANET za
hidravlicˇne simulacije.
Poglavje 3 je namenjeno povsem drugemu podrocˇju. Tokrat se spustimo v
racˇunalniˇske vode, natancˇneje v vecˇkriterijsko optimizacijo in resˇevanje le-te z
genetskimi algoritmi (GA). Na zacˇetku je opisan pristop k resˇevanju problemov
z GA. V nadaljevanju je vecˇina pozornosti namenjena algoritmu NSGA-ll, ki je
uporabljen v sklopu te naloge. Opisani so njegovi kljucˇni elementi in opravljene
izpeljave cˇasovnih zahtevnosti.
V poglavju 4 povezˇemo znanje o hidravlicˇnih modelih iz poglavja 2 in znanje
o vecˇkriterijski optimizaciji iz poglavja 3 in tako dobimo algoritem za umerjanje
parametrov vodovodnega sistema. S pomocˇjo algoritma NSGA-ll poiˇscˇemo taksˇne
parametre, da se hidravlicˇni model cˇim bolj priblizˇa situaciji v naravi. Pred tem
utemeljimo optimalnost taksˇnega pristopa s pregledom ostalih metod umerjanja.
Najprej je predstavljena povezava med GA in hidravlicˇnimi modeli. Nato je razde-
lek namenjen grupaciji cevi v vecˇje, bolj umerljive skupine, na koncu pa povezˇemo
vse skupaj v smiselno celoto. Drugi del poglavja je namenjen analizi, ki jo opra-
vimo po umerjanju. Opisani so pristopi ugotavljanja stopnje ujemanja, ki povedo,
koliksˇno je ujemanje modela s situacijo v naravi. Posamezne parametre analizi-
ramo in ugotovimo, koliksˇna je njihova umerljivost, torej koliko lahko zaupamo v
njihovo vrednost. V ta namen sta bili implementirani dve, med seboj zelo razlicˇni
metodi. Na koncu je razdelek namenjen analizi odstopanj med meritvami in hi-
dravlicˇnim modelom.
Poglavje 5 je namenjeno meritvam, torej prikazu prakticˇnega delovanja vseh
orodij na vodovodnih sistemih. Prikazani so trije primeri, najprej umerjanje
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manjˇsega obvladljivega modela vodovodnega sistema. Sledijo dva primera umer-
janja vecˇjega, realnega sistema, v katerem je priblizˇno 29km cevovodov.
Zadnje pogavje je namenjeno lazˇji, bolj inzˇenirski tematiki. Vsa omenjena
orodja so bila v tej nalogi implementirana znotraj geografsko informacijskega sis-
tema (ang. Geographical information system) na kratko GIS. V tem poglavju so
opisane osnove GIS. V nadaljevanju je opisano okolje QGIS, vticˇnik Oslandia za
vzpostavitev hidravlicˇnih modelov in vticˇnik CALIB, znotraj katerega so vsebovani




Hidravlicˇni modeli vodovodnih sistemov so se prvicˇ pojavili v sˇtiridesetih letih
prejˇsnjega stoletja, vecˇ kot dvajset let kasneje pa so lucˇ sveta ugledali prvi racˇunalniˇski
modeli. Shamir in Howard sta izdelala prvega v letu 1968 ter kasneje Epp in Fowler
v letu 1970.
Kasneje so bili razviti sˇtevilni drugi programi, ki izkoriˇscˇajo tako nepredek v
numericˇni matematiki kot tudi Moorovo pravilo in boljˇso ostalo strojno opremo.
Verjetno je najbolj prepoznavno orodje EPANET, ki ga razvija Ameriˇska agen-
cija za varstvo okolja (ang. United States Environmental Protection Agency [5])
na kratko EPA. Druga tovrstna orodja so sˇe UNIWB-LOOP, WADISO, U of K
KYPIPE in WATER [6].
V tem poglavju so najprej opisani osnovni gradniki vodovodnega sistema, preko
katerih prav vsak od nas prejema pitno vodo. V nadaljevanju je pregled osnovnih fi-
zikalnih zakonov, ki opisujejo gibanje tekocˇin po vodovodnih sistemih in predstavi-
tev ustreznih matematicˇnih formulacij za njihov zapis. Nasˇteti so nacˇini resˇevanja
hidravlicˇnih simulacij. Podrobneje je gradientna metoda, ki je uporabljena zno-
traj te naloge. Na koncu je sˇe opisana knjizˇnjica EPANET za delo s hidravlicˇnimi
modeli.
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2.2 Gradniki vodovodnega sistema
vodovodni sistem si najlazˇje predstavljamo kot neusmerjen ciklicˇen graf z vozliˇscˇi
in povezavami med njimi. Tudi knjizˇnjica EPANET, katero bomo uporabljali za
hidravlicˇne izracˇune, uporablja predstavitev z grafi. Na sliki 2.1 je viden primer
taksˇnega omrezˇja in njegova predstavitev. Vozliˇscˇa grafa predstavljajo:
Slika 2.1: Predstavitev vodovodnega sistema z neusmerjenim grafom [5].
1. Spoji
Spoji so sticˇiˇscˇa dveh ali vecˇ povezav, ponavadi cevi, lahko pa so tudi koncˇni
elementi - porabniki. Osnovni podatki spoja so njegova nadmorska viˇsina in
poraba. V bolj naprednih modelih se poraba spreminja s cˇasom, lahko pa
je tudi negativna, kjer voda vstopa v sistem. Neznana fizikalna kolicˇina v
vecˇini spojev je tlak, katerega pridobimo tekom hidravlicˇnega izracˇuna.
2. Vodni viri
Vodni viri - rezervoarji - predstavljajo neomejene vodne vire, kot so reke,
jezera, izviri ali povezave z drugimi vodovodnimi sistemi. Osnovni atributi
so nadmorska viˇsina, pritisk (cˇe je vir pod pritiskom) in kolicˇina vode. Ker
je zacˇetni element hidravlicˇnega modela, so njegove lastnosti fiksne in ne-
odvisne od dogajanja v modelu. Kot taki bodo sluzˇili kot referencˇna tocˇka
tekom hidravlicˇnega izracˇuna.
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3. Vodohrani
Vodohrani so objekti, katerih glavna naloga je shranjevanje tekocˇine. Vo-
lumen tekocˇine se spreminja s cˇasom tekom simulacije ali obratovanja. V
praksi so to ponavadi cilindricˇne ali pravokotne zgradbe s konstantnim pre-
sekom. V vodovodnem omrezˇju imajo podobno lastnost kot kondenzator
v elektricˇnem vezju - shranjujejo in oddajajo energijo. V vodohranu se z
viˇsanjem gladine potencialna energija zviˇsuje, podobno kot v kondenzatorju
preko viˇsanja naboja. Njihove osnovne lastnosti so nadmorska viˇsina, pre-
mer, minimalna in maksimalna gladina in zacˇetna gladina (gladina ob ini-
cializaciji modela). Tekom simulacije lahko za vodohran izracˇunamo viˇsino
gladine. Minimalna in maksimalna viˇsina gladine sta pomembni tocˇki v al-
goritmu za izracˇun razsˇirjene cˇasovne analize, kot je opisano v nadaljevanju.
Poleg vozliˇscˇ graf sestavljajo tudi povezave. Literatura jih deli sˇe na dve pod-
vrsti, t.i. linijske elemente in virtualne linije. Oboji predstavljajo realne fizicˇne
komponente v omrezˇju, pri cˇemer prvi razpenjajo fizikalno nezanemarljive razda-
lje med vozliˇscˇi. Virtualne linije po drugi strani predstavljajo elemente, ki mocˇno
vplivajo na spremebe energije v vodovodnem sistemu, pri cˇemer so le-ti v realnosti
tocˇkovni elementi.
1. Cevi
Cevi so povezave med posameznimi vozliˇscˇi v grafu. EPANET privzema, da
so vse cevi polne ves cˇas. Smer pretoka vode je od vozliˇscˇa z viˇsjim pritiskom
proti tistemu z nizˇjim. Vsaki cevi tako dolocˇimo atribute, kot so zacˇetno,
koncˇno vozliˇscˇe, premer, dolzˇina in koeficient hrapavosti, ki igra pomembno
vlogo v nadaljevanju. Cevi lahko dolocˇimo tudi status (odprta, zaprta) in s
tem simuliramo zaprtje cevi.
Tekom hidravlicˇnega izracˇuna se cevi dolocˇijo neznane fizikalne vrednosti:
hitrost toka in z njo povezan pretok, izguba tlaka in Daicy - Weibachov
koeficient trenja.
2. Cˇrpalke
Cˇrpalke v grafu predstavimo kot povezave, sˇtejemo pa jih med virtualne
linije. Njihova realna dolzˇina je zanemarljiva. Vodi dodajajo energijo in s
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tem povecˇujejo pritisk, kot je podrobneje opisano v nadaljevanju. Atributi
cˇrpalke so vhodno in izhodno vozliˇscˇe ter njena mocˇ.
3. Ventili
Ventili so povezave, ki omejujejo tlak ali pretok cˇez neko povezavo v omrezˇju.
Kot atribute jim dolocˇimo zacˇetno in koncˇno vozliˇscˇe, premer in nastavitve
ventila. Obstaja vecˇ tipov ventilov, v katere pa se ne bomo spusˇcˇali.
Poleg fizicˇnih komponent, ki sestavljajo neusmerjen graf, so gradniki hidra-
vlicˇnega modela vodovodnega sistema tudi nefizicˇne komponente. Za natancˇen
popis hidravlicˇnih razmer stroka uporablja vrsto elementov, ki se ne pojavljajo na
zemljevidih a opisujejo delovanje fizicˇnih elementov. V sklopu te naloge nasˇtejemo
le nekaj najpomembnejˇsih.
Karakteristicˇne krivulije predstavljajo zvezo med dvema fizikalnima kolicˇinama.
Krivulija cˇrpalke tako opisuje zvezo med cˇrpalno viˇsino in pretokom cˇrpalke. Ob
isti mocˇi lahko na viˇsjo lego precˇrpamo manj tekocˇine kot na nizˇjo ob nespreme-
njenih ostalih pogojih [7].
Drugi tip krivulije - krivulija porabe - podaja zvezo med porabo in cˇasom.
Kot nam je intuitivno znano, je poraba vecˇine gospodinjstev vecˇja v jutrajnjih
in popoldanskih urah, manjˇsa pa ponocˇi. Z omenjeno krivulijo lahko naprimer
opiˇsemo gibanje dnevne porabe.
Pomembne nefizikalne komponente so sˇe pravila. Slednja ob dolocˇenih izpol-
njenih pogojih vplivajo na delovanje drugih elementov vodovodnega sistema. Na
ta nacˇin lahko naprimer vklopimo cˇrpalko, cˇe se gladina vode v vodohranu spusti
pod dolocˇen nivo.
2.3 Osnove hidravlike
Kljucˇne gradnike vodovodnega sistema smo nasˇteli, sedaj pa si poglejmo dva fizi-
kalna zakona, ki opisujeta dinamiko tekocˇin in sta kljucˇna za nadaljnje delo.
2.3.1 Zakon o ohranitvi mase
Zakon o ohranitvi mase se nanasˇa na vozliˇscˇa grafa. Privzema, da je voda nesti-
sljiva tekocˇina in poenostavlja, da se njena gostota ne spreminja s temperatoro
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[7]. Tako lahko recˇemo, da je vsota pritekajocˇih mas v vozliˇscˇe enaka vsoti izte-
kajocˇih. Pravilo je za vodovodna omrezˇja podobno kot Kirchoffovo prvo pravilo







2.3.2 Zakon o ohranitvi energije
Zakon o ohranitvi energije oziroma njegova poenostavitev velja samo za sisteme s
stalnim tokom. Voda v dovolj kratkem odseku enostavne cevi s po enim vhodom
in iztokom nosi tri tipe energije:
1. Potencialna je energija, ki jo ima tekocˇina zaradi viˇsine, na katero je posta-
vljena. Izracˇunamo jo kot Ep = m∗g∗h, pri cˇemer je m masa, g gravitacijski
pospesˇek in h viˇsina, na katero je tekocˇina postavljena.
2. Kineticˇna je energija, ki jo ima tekocˇina zaradi svojega gibanja s hitrostjo
v. Popiˇse jo enacˇba Ek =
1
2mv
2, kjer je v hitrost in m masa.
3. Notranja (En) je energija, ki jo ima tekocˇina zaradi svojega polozˇaja v ce-
vovodu. Voda, ki lezˇi nad obravnavanim odsekom, deluje z dolocˇeno silo,
katere posledica je tlak v cevovodu. Posledica omenjenega tlaka je notranja
energija.
Skupna energija vode v ”dovolj”kratkem odseku cevi je tako enaka vsoti vseh
treh komponent:
E = Ep + Ek + En = m ∗ g ∗ h+ 1
2
m ∗ v2 + En (2.2)
Po prvem zakonu termodinamike vemo, da je sprememba energije v sistemu
enaka dovedeni oziroma odvzeti energiji zaradi opravljenega dela. Zapiˇsemo lahko
enacˇbo:
∆A = E1 − E2 (2.3)
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V brezizgubnih razmerah se energija znotraj sistema ohranja. Gibajocˇa tekocˇina
ohranja svojo kineticˇno energijo, notranja (tlacˇna) energija pa se z dviganjem pre-
tvori v potencialno, kot je prikazano na sliki 2.2.
Slika 2.2: Brezizgubni sistem.
V praksi opazimo, da tekocˇina med gibanjem po cevi del svoje energije odda v
obliki mehanskega dela. Zaradi trenja se del energije pretvori, energija na iztoku
pa je manjˇsa od energije na vtoku, kot je vidno na sliki 2.3.
Slika 2.3: Sistem z izgubo.
Energijo lahko v cevovod tudi dovajamo s pomocˇjo cˇrpalke oziroma odvzemamo
s pomocˇjo redukcijskega ventila. Posledica taksˇnega elementa je zviˇsanje kineticˇne
in tlacˇne energije, potencialna pa se na elementu ne spremeni (glej sliko 2.4).
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Slika 2.4: Sistem z izgubo in cˇrpalko.
Intuitivno smo spoznali zakon o ohranitvi energije. Izpeljavo energijske enacˇbe,
ki opisuje tok v cevovodnih sistemih, smo zato kar izpustili in napisali energijsko
enacˇbo za tok tekocˇine vzdolzˇ ene osi cevovoda. Oblika enacˇbe meri energijo v










2 ∗ g + hl (2.4)















2∗g Skupna energija (energijska cˇrta)
hm Dodana ali odvzeta mehanska energija
hl Energijske izgube
Tabela 2.1: Cˇleni energijske enacˇbe.
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Opazimo, da se fizikalne enote posemaznih cˇlenov vedno okrajˇsajo v dolzˇinsko
enoto - meter. Od tu naprej se vse oblike energije merijo v metrih vodnega stolpca.
Sedaj lahko tudi povezˇemo prej razlozˇene energijske diagrame z energijsko enacˇbo.
Cˇe iz enacˇbe izvzamemo cˇlen, ki dodaja mehansko energijo hm in cˇlen energijskih
izgub hl, dobimo diagram na sliki 2.2. Cˇe uposˇtevamo samo cˇlen z izgubami,
energije pa ne dovajamo, dobimo sistem z diagrama 2.3, ki opisuje gibanje tekocˇine
po cevi. Cˇe pa se energija na cevovodu hkrati izgublja in dodaja, dobimo sistem
na diagramu 2.4, ki opisuje cˇrpalko.
2.3.3 Energijske izgube
Omenili smo zˇe, da se energija tekocˇine med premikanjem izgublja, sedaj pa si
poglejmo vzroke za ta pojav in izracˇun padca vodnega stolpca kot posledico. Ener-
gijske izgube delimo v dve skupini:
1. Linijske so izgube, do katerih pride med gibanjem tekocˇine na daljˇse razdalje.
Med premikanjem nastaja trenje tako med delci tekocˇine kot med tekocˇino in
steno cevi. Izgube, kot izgubo energije ali znizˇanje vodnega stolpca, opisuje




d ∗ 2 ∗ g (2.5)
V enacˇbi je L dolzˇina cevi, d premer, λ pa brezdimenzijski Daicy-Weisbachov
koeficient trenja. V enacˇbi je v hitrost tekocˇine, g pa gravitacijski pospesˇek.
Izracˇun linijskih izgub je sicer zelo obsˇirno poglavje mehanike tekocˇin, v
podrobnosti katerega se nismo spusˇcˇali.
2. Lokalne so izgube energije ob nenadnih spremembah toka tekocˇine. Poja-
vljajo se na spojih, ventilih, kolenih in zasunih v cevovodu. Podobno, kot pri
linijskih izgubah, tudi lokalne opiˇsemo z padcem energije oziroma vodnega
stolpca. Opiˇse jih enacˇba:
hl = ξtok
v2
2 ∗ g (2.6)
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Analiticˇni popis tovrstnih pojavov je zaradi turbulentnega toka in kavitacije
kompleksen in pogosto nemogocˇ. Koeficient lokalnih izgub ξtok se zato po-
gosto dolocˇi eksperimentalno. Odvisen je od geometrije in lastnosti tekocˇine
[7].
2.4 Izracˇun hidravlicˇnega modela
2.4.1 Formulacija enacˇb
Pri hidravlicˇnem modelu vodovodnega sistema s stalim tokom si pri resˇevanju po-
magamo z enacˇbo zakona o ohranitvi mas, ki se nanasˇa na vozliˇscˇa grafa in ener-
gijsko enacˇbo zakona o ohranitvi energije, ki se nanasˇa na povezave grafa. Mnozˇici
vozliˇscˇ in povezav tako tvorita sistem nelinearnih enacˇb, s pomocˇjo katerih lahko
ugotovimo neznanke modela, pretoke v ceveh in tlake v vozliˇscˇih. Na omenjen
nacˇin lahko resˇimo tudi cˇasovno diskretne simulacije s spremenljivimi pretoki, t.i.
razsˇirjeno cˇasovno simulacijo. Slednja potrebuje sˇe dodatno informacijo o spre-
membah gladin v rezervoarjih zaradi spremenljivih iztokov in vtokov v sistem [9].
V tem razdelku se osredotocˇamo le na sisteme s stalnim tokom.
Za potrebe predstavitve enacˇb v sistemu nelinearnih enacˇb smo enacˇbe ome-
njenih zakonov sˇe enkrat napisali v nekoliko prilagojeni obliki:
1. Zakon o ohranitvi mase






Qizhodni = qi (2.7)
Qvhodni so pritekajocˇi pretoki, Qizhodni iztekajocˇi, razlika qi pa je zunanja
poraba, iztekajocˇa iz sistema. Na ta nacˇin pokrijemo tudi situacije, kjer je
vozliˇscˇe list grafa in predstavlja porabnika [9].
2. Zakon o ohranitvi energije
Na poti med vozliˇscˇima A in B, ki jo sestavljajo samo cevi, lahko zakon o
ohranitvi energije zapiˇsemo kot:





Tako smo forumlo iz razdelka 2.3.2 generalizirali za zaporedje vecˇih cevi [9].
V formuli sta HA in HB tlaka v vozliˇscˇih A in B, hl,i pa energijske izgube
na poti. Formula je uporabna za samo eno cev, zaporedje cevi in zanko, kjer
je lpath mnozˇica cevi na poti od A do B.
Formula povzema, da je razlika tlakov v dveh vozliˇscˇih A in B, med katerima
je zaporedje cevi l, enaka vsoti energijskih izgub posameznih cevi hl,i.
3. Zanke
Zaprte zanke so zaporedja povezav (cevi), ki se zacˇnejo in koncˇajo v istem
vozliˇscˇu (spoju). Ker gre pri zacˇetnem in koncˇnem vozliˇscˇu za isti spoj, je
vsota energij po zaprti zanki enaka 0, zato zapiˇsemo enacˇbo:




Psevdo zanke so poti cevi med dvema vozliˇscˇima z znanim energijskim nivo-
jem, naprimer med dvema vodnima viroma. Ker v psevdo zankah ni fizicˇne
povezave med npr. dvema vodnima viroma, se kot razlika energij uporabi
kar razlika med energijskima nivojema teh dveh elementov.
2.4.2 Formulacija sistema enacˇb
Neznanke v hidravlicˇni simulaciji vodovodnega sistema s stalnim tokom so pretoki
v vseh ceveh Qi in tlaki v vozliˇscˇih Hi. V sistemu z N vozliˇscˇi in M povezavami
imamo N + M neznak. Prej omenjene enacˇbe lahko formuliramo na sˇtiri nacˇine,
ki resˇijo sistem enacˇb. Pristope na tem mestu samo nasˇtejemo, opiˇsemo pa le t.i.
enacˇbe povezav. Ta nacˇin zapisa uporablja knjizˇnjica EPANET, uporabljena v tej
nalogi.
2.4. IZRACˇUN HIDRAVLICˇNEGA MODELA 15
1. Enacˇbe zank
2. Enacˇbe vozliˇscˇ in zank
3. Enacˇbe vozliˇscˇ
4. Enacˇbe povezav
Najvecˇji sistem enacˇb sestavlja Npovezav enacˇb cevi, ki opisujejo zakon o
ohranitvi energije in Nvozlisc enacˇb spojev, pri katerih se uposˇteva ohranitev
mase. Neznanke so tlaki vozliˇscˇ H in pretoki cevi Q. Tak nacˇin zapisa hidra-
vlicˇnega modela je vecˇji od prej opisanih, a omogocˇa ucˇinkovitejˇse resˇevanje
sistema enacˇb [7].
2.4.3 Metode resˇevanja sistema nelinearnih enacˇb VS
V tem razdelku le nasˇtejemo metode resˇevanja sistemov nelinearnih enacˇb VS.
Podrobneje je opisana Newton - Raphsenova metoda, iz katere izhaja gradientna
metoda, uporabljena v tej nalogi.
1. Hardy-Crossova metoda
2. Linearizacijska metoda
3. Newton - Raphsenova metoda
Newtonova oziroma Newton - Raphsenova metoda je pogost nacˇin numericˇnega
iskanja nicˇle funkcije, kjer na vsakem koraku iˇscˇemo boljˇsi priblizˇek x, funk-
cije f(x) = 0. Metoda zacˇne v zacˇetnem priblizˇku x0, za delovanje pa
potrebujemo sˇe funkcijo f in njeno odvod f ′. Cˇe je f odvedljiva in zacˇetni
priblizˇek x0 dovolj dober, poiˇscˇemo boljˇsi priblizˇek xi+1 po formuli:
xi+1 = xi − f(xi)
f ′(xi)
(2.10)
Geometrijsko predstavlja (xi, 0) presecˇiˇscˇe med abscisno osjo in in tangento
na graf funkcije f v tocˇki (x0, f(x0)). Z iteracijo zgornje formule se zmanjˇsuje
napaka, dokler ni dosezˇen zaustavitveni pogoj xi+1 − xi < .
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Z Newton - Raphsenova metodo resˇimo tudi sistem k nelinearnih zvezno
odvedljivih enacˇb F : Rk 7→ Rk. Resˇevanje sistema nelinearnih enacˇb se
pretvori v resˇevanje sistema linearnih enacˇb:
JF (xn)(xn+1 − xn) = −F (xn) (2.11)
V sistemu je JF (xn) k× k Jakobijeva matrika, (xn+1− xn) pa predstavljajo
neznanke[18].
Prednost Newton - Raphsenove metode je hitra konvergenca. Resˇi vse zapise
enacˇb hidravlicˇnega modela.
Med nacˇini resˇevanja in zapisa sistemov nelinearnih enacˇb so precejˇsnje razlike.
Najvecˇje razlike so v hitrosti konvergence, kot je razvidno iz tabele 2.2. Meritve
so povzete po [10] merijo sˇtevilo iteracij do dosezˇenega konvergencˇnega kriterija.
Metoda resˇevanja Sˇtevilo iteracij
Hardy - Cross 635
Linearizacijske metode 4
Newton - Raphsen 24
Tabela 2.2: Sˇtevilo interacij pri razlicˇnih metodah resˇevanja sistema neline-
arnih enacˇb.
2.4.4 Resˇevanje z gradientno metodo
Gradientna metoda je bila razvita za resˇevanje hidravlicˇnih enacˇb iz Newton -
Raphsenove metode. Uporablja jo knjizˇnjica EPANET, orodje za hidravlicˇne si-
mulacije vodovodnih sistemov.
Hidravlicˇno simulacijo predstavimo s topologijo sistema, parametri sistema in
karakteristikami gradnikov VS. Parametri so naprimer porabe po vozliˇscˇih q, fiksni
vodni stolpci (pri vodnih virih) h in pravila za energijske izgube po ceveh K(Q).
Radi bi dolocˇili neznane pretoke v ceveh Q in tlake v vozliˇscˇih h. Enacˇbe smo
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v nadaljevanju obravnavali v matricˇni obliki. Energijske enacˇbe se zapiˇsejo kot
sistem linearnih enacˇb:
A12h+K(Q) = −A10h0 (2.12)
Kontiunitetne enacˇbe pa kot sistem enacˇb:
A21Q = q (2.13)




21 Incidencˇna matrika neznanih tlakov velikosti (nc,nn)
A10 = A
T
01 Incidencˇna matrika znanih vodnih stolpcev velikosti (ne,no)
QT = [Q1, Q2, ...., Qne] Pretoki v ceveh
qT = [q1, q2, ...., qnn] Porabe v vozliˇscˇih
hT = [h1, h2, ...., hnn] Tlaki v vozliˇscˇih
hT0 = [h01, h02, ...., h0nn] Znani vodni stolpci v vozliˇscˇih
KT (Q) = [K1, K2, ...., Kne] Pravila, ki opisujejo izgube v ceveh
nn Sˇtevilo vozliˇscˇ z neznanim tlakom
no Sˇtevilo vozliˇscˇ z znanim tlakom
ne Sˇtevilo cevi z neznanim pretokom
Incidencˇne matrike A12 in A01 so sestavljene iz samih enk in nicˇel in posamezne
vrednosti imajo naslednje pomene:
1 Voda priteka iz cevi i v vozliˇscˇe j
0 Cev i in vozliˇscˇe j nista povezani
−1 Voda izteka iz vozliˇscˇa j v cev i
Sistemi linearnih in nelinearnih enacˇb 2.12 in 2.13 imajo lahko vecˇ kot eno
resˇitev. Dokazano je, da v kolikor so K(Q) monotono narasˇcˇajocˇe funkcije, je
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resˇitev omenjenega sistema enolicˇna [10]. Todini in Pilati sta kot posledico poka-
zala, da lahko omenjene enacˇbe poenostavimo. Neznane vrednosti Q in h bomo
nasˇli zˇe, cˇe bodo hkratno zadovoljeni pogoji kontinuitetne in energijske enacˇbe.
















Zgornji del matrik sovpada z enacˇbami za energijske izgube, spodnji z kontiuni-
tetnimi enacˇbami. Matrika A11 pa predstavlja matriko razmerja med energijskimi




Parametria m sˇe nismo srecˇali. Je eksponent pretoka za posamezen model








Sistem enacˇb 2.14 je nelinearen in onemogocˇa direkten izracˇun resˇitve. Po
drugi strani je primeren za iterativni numericˇni izracˇun. V ta namen sistem 2.14
















V sistemu je N diagnoalna matrika z eksponenti m iz enacˇbe 2.15 in kore-
spondencˇne matrike 2.16. δQ in δh sta ostanka pri iteracijskem resˇevanju sistema




k +A10hδq = A21Q
k − q (2.18)
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Vrednosti iskanih vektorjev Q in h se v skladu z Newton - Raphsenovo metodo
iz razdelka 2.4.3 spreminjajo v skladu z enacˇbo [7]:
Qk+1 = Qk + δQ (2.19)
hk+1 = hk + δh (2.20)
Todini in Pilati [10] tako definirata rekurzivno formulo za izracˇun hk+1, s
pomocˇjo katere se izracˇuna Qk+1. Enacˇbi rekurzivno resˇujemo, dokler ostanki
2.18 niso manjˇsi od neke zahtevane tolerance.
hk+1 = −(A21N−1A−111 A12)−1(A12N−1(Qk +A−111 A10h0) + (q −A21Qk)) (2.21)
Qk+1 = (1−N−1)Qk −N−1A−111 (A12hk+1 +A10h0) (2.22)
Cˇasovna analiza gradientne metode
Cˇasovna zahtevnost gradientne metode bo temeljila na analizi zahtevnosti ma-
tricˇnih operacij v rekurzivnih enacˇbah 2.21 in 2.22. Najprej si poglejmo inverz
diagonalne matrike. Ta je numericˇno enostavnejˇsa operacija od inverza ostalih
matrik. Izracˇunamo ga lahko v O(n), kot je vidno v enacˇbi:

a11 0 ... 0
0 a22 ... 0
: : :








0 1a22 ... 0
: : :
0 0 ... 1ann
 (2.23)
Cˇasovne zahtevnosti matricˇnih operacij so tako:
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Operacija Cˇasovna zahtevnost
Inverz diagonalne matrike O(n)
Mnozˇenje diagonalnih matrik O(n)
Vsota dveh matrik O(n2)
Inverz matrike s Strassenovo metodo O(n2.807)
Mnozˇenje matrik s Strassenovo metodo O(n2.807)
Mnozˇenje n×m in n× p matrike O(nmp)
Velikostni razredi matrik iz formul 2.21 in 2.22 so:
• A12 - (ne, nn)
• A10 - (ne, no)
• N - (ne, ne)
• A11 - (ne, ne)
Pri cˇemer so:
• nn - Sˇtevilo vozliˇscˇ z neznanim tlakom
• no - Sˇtevilo vozliˇscˇ z znanim tlakom
• ne - Sˇtevilo cevi z neznanim pretokom
Izpeljavo cˇasovne zahtevnosti smo precej poenostavili brez prevelike izgube
natancˇnosti, cˇe uposˇtevamo, da je v vodovodnih sistemih sˇtevilo vozliˇscˇ z neznanim
tlakom in sˇtevilo povezav priblizˇno enakega velikostnega razreda, torej ne ≈ nn =
n. Poleg tega lahko postavimo tudi relacijo, da je sˇtevilo vozliˇscˇ z neznanim tlakom
za nekaj velikostnih razredov vecˇje od vozliˇscˇ z znanim tlakom 1 ≈ no nn = n.
Najprej razpiˇsimo cˇasovne zahtevnosti po posameznih cˇlenih za 2.21:
• V cˇlenu −(A21N−1A−111 A12)−1 iz enacˇbe 2.21 imamo tako: 2 inverza diago-
nalne matrike, mnozˇenje diagonalne matrike, dve mnozˇenji matrik in inverz
matrike. Cˇasovna zahtevnost tega dela je O(3 ∗ n2.807 + 3 ∗ n).
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• V cˇlenu (A12N−1(Qk +A−111 A10h0)+(q−A21Qk)) imamo dva inverza diago-
nalne matrike, tri mnozˇenja (n×n) z (n×1) matriko, dve mnozˇenji vektorjev
dolzˇine n ter tri sesˇtevanja (nx1) matrik. Vse skupaj sesˇtejemo v cˇasovno
zahtevnost O(3 ∗ n2 + 7 ∗ n)
• Za mnozˇenje obeh cˇlenov potrebujemo sˇe O(n2), kar vse skupaj znese za
polinomsko cˇasovno zahtevnost O(3 ∗ n2.807 + 7 ∗ n2 + 10 ∗ n). Ker lahko
konstante in cˇlene z nizˇjimi koeficienti okrajˇsamo, zapiˇsemo zahtevnost eno-
stavneje O(n2.807).
Analiza po cˇlenih enacˇbe 2.22 je nekoliko enostavnejˇsa:
• Cˇlen (1 − N−1)Qk vsebuje en inverz diagonalne matrike, eno sesˇtevanje in
mnozˇenje matrike z vektorjem. Cˇasovna zahtevnost je O(2 ∗ n2 + n)
• Cˇlen N−1A−111 (A12hk+1 +A10h0) sestavljajo dva inverza diagonalnih matrik,
sˇtiri mnozˇenja matrike z vektorjem in sesˇtevanje vektorjev. Zahtevnost tega
cˇlena je O(4 ∗ n2 + 3 ∗ n).
• Oba cˇlena sesˇtejemo v O(6 ∗ n2 + 4 ∗ n) in okrajˇsamo v O(n2).
Zahtevnost enega koraka gradientne metode je tako O(n2.807), ker pa metoda
hitro konvergira in najde dovolj dobro resˇitev v nekaj iteracijah, se enacˇba pomnozˇi
le s konstanto, katero lahko zanemarimo.
2.4.5 Resˇevanje razsˇirjene cˇasovne simulacije
V razdelku 2.4.4 smo obravnavali resˇevanje hidravlicˇnega modela in njegovih enacˇb
za sisteme s stalnim tokom, v tem pa si poglejmo iskanje resˇitev sistemov s spre-
menljivimi pogoji. Ker vemo, da poraba vode niha tako dnevno kot sezonsko, se
z njo spreminjajo tudi hidravlicˇne razmere v cevovodnem sistemu. V kolikor so
spremembe porabe ”dovolj”pocˇasne, se njihov vpliv pozna po celotnem sistemu
[6] in ga lahko opazujemo na nivojih gladine v vodohranih. Resˇevanje razsˇirjene
cˇasovne simulacije izvajamo v diskretnih cˇasovnih intervalih. V vsakem koraku
resˇimo sistem enacˇb, opisan v 2.4.4, in poiˇscˇemo neznane pretoke cevi in tlake
vozliˇscˇ. Poleg tega v vsakem intervalu izvedemo sˇe dodatno prilagoditev, v kateri
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se popravijo nivoji vode v vodohranih. V simulaciji s stalnim tokom so bile nji-
hove gladine nespremenljive in so sluzˇile kot referencˇna tocˇka za resˇevanje sistema
enacˇb, shranjene v spremenljivki h0. Gladine v vodohranih se na vsakem koraku











= Qt,vtok −Qt,iztok (2.24)
V enacˇbi so Qt,iztok in Qt,vtok pritoki in iztoki cevovodov, HT nivo gladine v
cˇasovnem koraku T in AT presek vodohrana. Slednji so ponavadi pravokotnih ali





= Qt,vtok −Qt,iztok (2.25)
Ko iz enacˇbe izpostavimo iskani cˇlen HT,t+∆t, dobimo:
HT,t+∆t = HT,t + (Qt,vtok −Qt,iztok) ∆t
AT
(2.26)
V enacˇbi je HT,t+∆t iskana gladina na koncu cˇasovnega intervala, HT,t znana
gladina na zacˇetku cˇasovnega intervala, Qt,vtok inQt,iztok pritok in iztok v vodohran
in ∆t trajanje cˇasovnega intervala.
Dolocˇanje dolzˇine cˇasovnega intervala ∆t je v nekaterih pogledih sorodno kvali-
tativnemu sklepanju (ang. Qualitative reasoning), podpodrocˇju umetne intiligence
[19]. Po tem, ko smo nasˇli resˇitev za interval T , dolocˇimo cˇasovni korak do nasle-
dnjega intervala kot miminum:
1. Cˇasa do zacˇetka naslednjega cˇasovnega intervala
2. Najkrajˇsega cˇasa, dokler se kateri od vodohranov napolni ali izprazni
3. Najkrajˇsega cˇasa, dokler nivo katerega od vodohranov dosezˇe nivo, ki sprozˇi
delovanje katere od cˇrpalk
4. Cˇasa, dokler druga pravila ne povzrocˇijo spremembe v cevovodnem sistemu.
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Cˇase, v katerih nivoji vodohranov dosezˇejo neko kriticˇno tocˇko, izracˇunamo na
podlagi izracˇunanih vtokov in iztokov v koraku T . Poenostavlja se, da se nivoji
gladin spreminjajo linearno s cˇasom.
1. Cˇe je bila kriticˇna tocˇka dosezˇena, preverimo v t.i. intervalu za preverjanje
pravil. Slednji je ponavadi nastavljen na 110 dolzˇine intervala. Cˇe naj bi
hidravlicˇni izracˇun opravili vsaj vsako uro, se pravila preverjajo na vsakih 6
minut.
2. V vsakem od intervalov za preverjanje pravil se dolocˇijo novi nivoji gladin
vodohranov in popravi ura sistema.
3. Cˇe je bila kriticˇna tocˇka dosezˇena, vstavimo pravila (naprimer vklop cˇrpalke)
v prioritetno vrsto. V kolikor je bilo dosezˇenih vecˇ kriticˇnih tocˇk, se pravila
razvrstijo glede na prioriteto.
4. Cˇe prioritetna vrsta s pravili ni prazna, izracˇunamo hidravlicˇno simulacijo
za celoten sistem s popravljeno situacijo, zaradi zadnje spremembe, proces
dolocˇanja novega cˇasovnega intervala pa se pricˇne znova. Nova iteracija se
zacˇne z novimi, pravkar izracˇunanimi vrednostmi pretokov in tlakov.
2.5 Knjizˇnica EPANET
EPANET je odprtokodno in prostodostopno orodje za modeliranje vodovodnih
sistemov. Razvija ga Ameriˇska agnecija za varovanje okolja (ang. United States
Environmental Protection Agency), na kratko EPA. Omogocˇa tako simulacije sis-
temov s stalnim tokom kot tudi razsˇirjeno cˇasovno simulacijo hidravlicˇnih razmer
v tlacˇnih sistemih. Namenjeno je tudi raziskovalni sferi, prvicˇ pa je bilo objavljeno
leta 1993.
Nadgradnja EPANET 2 je orodje, ki je dostopno v kombinaciji z graficˇnim upo-
rabniˇskim vmesnikom in je v taki obliki najpogosteje uporabljano. Druga oblika
uporabe je kot dinamicˇna knjizˇnjica, v stroki dobro poznana kot ”epanet2 .dll”.
Napisana je v jeziku C [6], uporablja pa se kot osnova za izracˇun hidravlicˇnih raz-
mer v razlicˇnih aplikacijah. Do funkcij knjizˇnjice lahko dostopamo z popularnimi
inzˇinirskimi programskimi jeziki, kot so MATLAB, Python in drugi.
Orodje lahko v grobem razdelimo v vecˇ slojev, kot je vidno na sliki 2.5:
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Slika 2.5: Sestavni deli knjizˇnjice EPANET 2. [6]
1. Vhodni sloj prejme datoteko s koncˇnico .inp, v kateri je opisano tako celotno
omrezˇje kot tudi parametri simulacije. Ta del prebere datoteko, preveri
pravilnost zapisa, pretvori podatke v pravilno obliko in jih shrani v skupni
pomnilnik.
2. V hidravlicˇnem sloju se izracˇuna simulacija stalnega toka ali razsˇirjena cˇasovna
simulacija. Rezultati vsakega cˇasovnega intervala se zapisujejo v dvojiˇsko
datoteko .hyd. Nekateri od teh intervalov predstavljajo vmesne intervale,
ki niso specificirani s strani uporabnika, ampak so bili izracˇunani, ker je v
sistemu dosezˇena neka kriticˇna tocˇka, kot je opisano v razdelku 2.4.5.
3. Sloj za izracˇun kakovosti vode po potrebi pridobi podatke iz sloja za hidra-
vliko.
4. Po potrebi se rezultati zapiˇsejo v datoteko s porocˇilom .rpt, v kateri najdemo
tudi podatke o morebitnih napakah in opozorilih.
S pomocˇjo funkcij lahko uporabnik dostopa do posameznih elementov vodovo-
dnega sistema in njihovih lastnosti, kar je sˇe posebej pomembno v nadaljevanju.
Mozˇni sta obe funkciji, torej branje (ang. Get) in zapis nove vrednosti (ang. Set).
Enostaven primer taksˇnih klicev je viden v spodnji kodi, kjer se klici knjizˇnjice
izvajajo v programskem jeziku Python 2.7.
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et . ENopenH( )
et . ENinitH (0)
while True :
# Izvedemo s i m u l a c i j o za n a s l e d n j i i n t e r v a l
ret , t=et . ENrunH( )
time . append ( t )
# Beremo t l a k e v v o z l i s c i h
for i in range (0 , len ( nodes ) ) :
ret , p=et . ENgetnodevalue ( i +1, et .EN PRESSURE )
pres [ i ] . append (p)
ret , t s t ep=et . ENnextH ( )
i f ( t s tep <=0):
break
r e t=et . ENcloseH ( )




Evolucijski algoritmi (v nadaljevanju EA) so metahevristicˇni optimizacijski algo-
ritmi, podpodrocˇje umetne inteligence in orodje za preiskovanje prostora. Upo-
rabljajo mehanizme, ki oponasˇajo naravne procese evolucije, kot so reprodukcija,
mutacije in naravna selekcija [11]. Za evulucijske algoritme je znacˇilno, da resˇitev
ne iˇscˇejo nad eno samo instanco problema, temvecˇ optimizirajo mnozˇico potencial-
nih resˇitev, ki ji v nadaljevanju recˇemo populacija, posamezni resˇitvi pa osebek.
Zˇe po terminologiji vidimo vzporednice z biologijo. Podobno kot v naravi, se tudi
v evolucijskih algoritmih osebki ustvarijo, zˇivijo neko zˇivljenjsko dobo in odmrejo.
Njihova zˇivljenjska doba je odvisna od kvalitete osebka, slednjo v EA predstavljajo
t.i. ciljne funkcije (ang. fitness functions). Populacija se razvija tekom evolucije,
v kateri boljˇsi osebki prezˇivijo dlje, slabsˇi pa ponavadi odmrejo.
Evolucijski algoritmi so sˇiroko uporabljeno optimizacijsko orodje na podrocˇjih,
kot so ekonomija, marketing, kemija, robotika, fizika in strojniˇstvo. Dobro se
obneseje pri iskanju ”resˇitev izven okvirjev”. Pri dovolj velikih populacijah se ne
zataknejo pri lokalnih ekstremih ampak praviloma najdejo resˇitev blizu globalnega
optimuma.
Slaba lastonsti EA je ponavadi cˇasovna potratnost, ki je vecˇinoma povezana
s cˇasom racˇunanja ciljnih funkcij. Kot je vidno v nadaljevanju, so lahko ciljne
funkcije zelo kopleksne. Po drugi strani EA pogosto ucˇinkovito resˇijo kompleksne
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probleme brez mocˇne povezave med cˇasovno zahtevnostjo in velikostjo problema.
Genetski algoritmi so se kot podpodrocˇje evolucijskih algoritmov pojavili v
sˇestdesetih letih prejˇsnjega stoletja na Univerzi v Michiganu. Skupina pod vod-
stvom Johna Hollanda se je sprva ukvarjala z evolucijskimi algoritmi kot splosˇnim
nacˇinom resˇevanja problemov v racˇunalniˇstvu, ne pa iskanju konkretne resˇitve po-
sameznega problema. V knjigi Adaptation in Natural and Artificial Systems so
predstavili genetske algoritme kot abstrakcijo biolosˇke evolucije. Cˇlane populacije
(osebke) so zakodirali v gen, predstavljen kot niz bitov, nad katerimi so izvajali
operacije mutacije, krizˇanja in inverza [13]. Omenjene manipulacije genov smo
podrobneje opisali v naslednjih razdelkih. Prehod med dvema populacijama so
izvedli na podlagi ”naravne selekcije”, kjer so boljˇsi osebki prezˇiveli, slabsˇi pa ne.
Do danes so raziskovalci predlagali veliko razlicˇnih GA, ki se med seboj raz-
likujejo predvsem po nacˇinu manipulacije s populacijo, gradnji novih osebkov in
selekciji starih. Za kodiranje gena se uporabljajo kompleksnejˇse podatkovne struk-
ture; od tabel celih in decimalnih sˇtevil do ”po meri”narejenih objektov. Ker se
GA pogosto uporabljajo kot orodje za resˇevanje optimizacijskih problemov, so se
razvili algoritmi za ucˇinkovito resˇevanje dvo in vecˇkriterijskih optimizacijskih pro-
blemov. Slednji ocenjujejo kvaliteto osebka na podlagi vecˇ ciljnih funkcij, ki so si
med seboj pogosto nasprotujocˇe. Resˇitev taksˇnega problema je podmnozˇica popu-
lacije, kjer so osebki optimalni po vsaj enem kriteriju. V nadaljevanju smo opisali
enega od taksˇnih algoritmov.
3.2 Pareto optimalne resˇitve
Kot je bilo bezˇno omenjeno v prejˇsnjem razdelku, se v praksi srecˇujemo z optimi-
zacijo po vecˇ razlicˇnih kriterijih. Vzemimo enostaven primer nakupa avtomobila,
pri katerem se odlocˇamo na podlagi dveh parametrov: letnik izdelave in cena.
Odlocˇamo se torej med novejˇsimi in drazˇjimi ali starejˇsimi in cenejˇsimi avtomobili.
Hitro opazimo, da sta si kriterija cena in starost med seboj konfliktna. Resˇitev
taksˇnega optimizacijskega problema je mnozˇica Pareto-optimalnih resˇitev. V kon-
kretnem primeru gre za mnozˇico avtomobilov, ki imajo pri dani starosti najnizˇjo
ceno. Resˇitve taksˇnega problema se graficˇno lepo predstavijo kot Pareto fronta,
kot je razvidno na sliki 3.1.
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Slika 3.1: Pareto-fronta povezuje mnozˇico optimalnih resˇitev [12].
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3.2.1 Nedominantno sortiranje
Algorithm 1 fast nondominant sort
for p ∈ P do // pri vseh parih preverimo
for q ∈ P do
if p < q then // ce q dominira p
Sp = Sp ∪ q // q dodamo v mnozico S - resitve ki dominirajo p
else if p > q then // ce p dominira q
np = np + 1 // povecamo n - stevilo resitev, ki jih dominira p
end if
end for
if np = 0 then // najboljse resitve




while F1 6= 0 do
H = 0
for p ∈ Fi do // za vse resitve p v trenutni Pareto-fronti
for q ∈ Sp do // preverimo resitve q, ki jih p dominira
nq = nq − 1
if nq = 0 then // ce so bile dominirane samo s strani p




i = i+ 1 // povecamo rang
Fi = H // elementi druge Pareto-fronte so sedaj v trenutni
end while
Pravkar smo spoznali koncept ”Pareto-optimalnih”resˇitev, ki so, kot zˇe ime pove,
vse optimalne. Pripiˇsimo tem resˇitvam neko lastnost rang z vrednostjo 1, saj so
3.2. PARETO OPTIMALNE RESˇITVE 31
najboljˇse. Cˇe slednje zacˇasno odstranimo in zgradimo novo Pareto-fronto, dobimo
mnozˇico osebkov z rangom 2. Postopek lahko tako nadaljujemo in tako dobimo
ucˇinkovit enodimenzionalni kriterij za kvaliteto resˇitev. Razvrsˇcˇanje osebkov na
ta nacˇin imenujemo nedominantno sortiranje (ang. non dominant sorting), relaciji
dveh osebkov pa Pareto-dominacija.
Najprej moramo definirati pojem dominantnosti. Za osebka a in b velja, da
je a dominanten b ( v nadaljevanju a > b, cˇe za vsaj eno lastnost m velja, da je
am > bm. Iz definicije je razvidno, da je dominantnost lahko obojestranska in se
lahko zgodi a > b in hkrati a < b. To velja za vsaki dve resˇitvi iz Pareto-fronte.
Na podlagi omenjene relacije urejenosti deluje algoritem (glej algoritem 1) za
nedominantno sortiranje [14]. Najprej za vsako resˇitev dolocˇimo:
• ni - sˇtevilo resˇitev, ki dominirajo resˇitev i
• Si - mnozˇico resˇitev, ki jih dominira resˇitev i
Ta del je enostavno implementiran tako, da pregleda vse mozˇne pare resˇitev,
za kar potrebujemo O(N2) cˇasa, pri cˇemer je N sˇtevilo vseh resˇitev. Ker pri
vsaki primerjavi pregledamo vse kriterije, katerih je m, je natancˇnejˇsa cˇasovna
zahtevnost tega dela O(m ∗N2) .
V nadaljevanju pregledamo vse resˇitve in izberemo tiste z ni = 0. Te sestavljajo
prvo Pareto-fronto F1, saj jih ne dominira nobena druga resˇitev. Poleg tega pri
vsaki resˇitvi iz Pareto-fronte pregledamo njeno mnozˇico Si. Pri vsakem q ∈ Si
zmanjˇsamo nq. Cˇe nq dosezˇe 0, ga dodamo v H, naslednjo pareto fronto. S tem
dosezˇemo, da so v F1 resˇitve z rangom 1, v mnozˇici H, ki bo postala F2, pa resˇitve,
ki so dominirane samo s strani elementov F1 in imajo zato rang 2. Ko smo nasˇli vse
resˇitve z rangom 2, se zanka premakne na iskanje resˇitev z rangom 3 in tako naprej.
Vseh mozˇnih front je lahko najvecˇ N , vsak element pa lahko dominira najvecˇ N
ostalih elementov. Zato je cˇasovna zahtevnost tega dela algoritma O(N2).
Cˇasovna zahtevnost celotnega nedominantnega sortiranja je O(N2) + O(m ∗
N2), kar je O(m ∗ N2). Ker lahko vsaka resˇitev dominira najvecˇ N ostalih, ka-
tere hranimo v Si, vseh resˇitev pa je N je prostorska zahtevnost nedominantnega
sortiranja O(N2) [14].
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3.2.2 Elitizem
Preden opiˇsemo jedro algoritma NSGA-2, opiˇsimo sˇe pojem elitizma. Gre za izraz
iz sociologije, ki opisuje mnozˇico posameznikov (elito), ki imajo dolocˇeno lastnost
in imajo zaradi nje vecˇji vpliv v druzˇbi ter dolocˇene imunitete. Izraz v kontekstu
GA dolocˇa, da se tekom selekcije ohrani mnozˇica najboljˇsih resˇitev in prenese v
naslednjo generacijo.
3.2.3 Metrika zgosˇcˇenosti
Za primerjavo dveh resˇitev istega ranga potrebujemo sˇe dodatno metriko - metriko
zgosˇcˇenosti. Ta nam za resˇitev i opiˇse zgosˇcˇenost resˇitev z istim rangom v njeni
okolici. Uporabnost metrike je razvidna v naslednjem razdelku, zato jo tukaj samo
opiˇsemo.
Pri i ti resˇitvi izracˇunamo povprecˇje razdalj do dveh tocˇk na vsaki strani resˇitve
i pri vsaki od ciljnih funkcij, kot je vidno na sliki 3.2. Tako dobimo vrednost idist,
ki ponazarja velikost stranice najvecˇje superkocke okrog resˇitve i, ki ne vkljucˇuje
nobene druge resˇitve.
Slika 3.2: Superkocka okrog resˇitve i [14].
Algoritem za izracˇun metrike zgosˇcˇenosti je podan z 2 [14]:
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Algorithm 2 Crawding distance calculation




for objective m do
I = sort(I,m)
I[0] = inf // prvi in zadnji element imata neskoncno superkocko
I[l] = inf
for j = 1 to l−1 do // pri ostalih je stranica enaka razdalji do sosedov
Idist = Idist + (Im[j + 1]− Im[j − 1])
end for
end for
pri tem je Im[j] vrednost ciljne funkcije m resˇitve j.
Ocena cˇasovne zahtevnosti tega algoritma je enostavna. Najpotratnejˇsa opera-
cija je urejanje tabele resˇitev dolzˇine l, ki se zgodi m krat - enkrat za vsako ciljno
funkcijo. Tako je cˇasovna zahtevnost O(m ∗ l log l).
3.2.4 Primerjava dveh resˇitev
Ko smo definirali nedominantno razvrsˇcˇanje in metriko zgosˇcˇenosti, lahko defini-
ramo relacijo urejenosti med dvema resˇitvama a in b [7].
a ≥ b −→ (arang > brang) ∨ ((arang = brang) ∧ (adist > bdist)) (3.1)
Relacija v praksi pomeni, da resˇitvi najprej primerjamo po rangu in sicer tako,
da je boljˇsa resˇitev tista z nizˇjim rangom. Cˇe sta resˇitvi istega ranga, ju primerjamo
glede na metriko zgosˇcˇenosti in sicer za boljˇso resˇitev vzamemo tisto z vecˇjo idist.
Na ta nacˇin zagotovimo, da se kot boljˇse izberejo resˇitve, ki imajo bolj oddaljene
sosede. Tako dosezˇemo vecˇjo razprsˇenost, ki je kljucˇnega pomena za ucˇinkovito
delovanje algoritma.
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3.3 Delovanje NSGA-2
Algoritem NSGA-2 (ang. non-dominated sorting genetic algorithm 2) uporablja
nedominantno sortiranje pri selekciji populacije. Gre za elitisticˇni genetski algori-
tem.
Ob inicializaciji se najprej ustvari prva populacija P0 velikosti N in mnozˇica
otrok Q0. Od tu naprej se algoritem izvaja znotraj zanke, kjer vsaka ponovitev
ponazarja eno generacijo (glej algoritem 3) [14]:
Algorithm 3 NSGA-2
while ! stopping criteria satisfied do
Rt = Pt ∪Qt
F = fast nondominant sort (Rt) // resitve urejene po rangih
while |Pt+1| < N do// do zapolnitve populacije
crawding distance calculation (Fi)
Pt+1 = Pt+1 ∪ Fi // dodamo resitve ranga i
end while
sort(Pt+1)
Pt+1 = Pt+1[0 : N ]// odrezemo odvecne resitve
Qt+1 = create children (Pt+1)// ustvarimo nove otroke
t = t+ 1
end while
Ob vsaki iteraciji najprej zdruzˇimo mnozˇici starsˇev (Pt) in otrok (Qt) v skupno
mnozˇico Rt. Resˇitve znotraj Rt uredimo s pomocˇjo nedominantnega sortiranja.
Tako vsaki resˇitvi pripiˇsemo ustrezen rang. Novo populacijo (Pt+1) generiramo
tako, da najprej vstavljamo resˇitve, najprej tiste z nizˇjim rangom nato pa viˇsje,
dokler velikost nove populacije ne presezˇe dovoljene velikosti N . Ob vsakem vsta-
vljanju resˇitvam dolocˇimo metriko zgosˇcˇenosti. V tem trenutku se ponavadi zgodi,
da imamo v Pt+1 vecˇ elementov kot N , ker je sˇtevilo resˇitev z istim rangom vecˇje
kot sˇtevilo prostih mest v P. V tem koraku si pomagamo z metriko zgosˇcˇenosti in
relacijo urejenosti, opisanima v prejˇsnjih razdelkih. Elemente znotraj populacije
Pt+1 uredimo in v naslednji krog prenesemo samo N najboljˇsih. Tako generiramo
populacijo Pt+1 velikosti N , kot je lepo razvidno na sliki 3.3.
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Slika 3.3: Selekcija najboljˇsih resˇitev na podlagi nedominantnega sortiranja
in metrike zgosˇcˇevanja.
V nadaljevanju se iz populacije Pt+1 generirajo otroci s pomocˇjo mutacije in
krizˇanja. Pri izbiri starsˇev se uporablja sistem binarnega turnirja, ki smo ga opisali
v nadaljevanju.
Denimo, da v tem trenutku ne uposˇtevamo cˇasovne zahtevnosti evalvacijske
funkcije, ki je odvisna od tipa problema in jo bomo podrobneje opisali v nadalje-
vanju. Zahtevnost algoritma je tako odvisna od osnovnih operacij z zahtevnostmi
v tabeli 3.1 in je tako enaka O(m ∗N2).
Operacija Cˇasovna zahtevnost
Nedominantno sortiranje O(m ∗N2)
Dolocˇitev metrike zgosˇcˇevanja O(m ∗ l log l)
Urejanje populacije za binarni turnir O(2N log 2N)
Tabela 3.1: Cˇasovne zahtevnosti operacij znotraj algoritma NSGA-2
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3.4 Genetski operatorji
3.4.1 Reprodukcija
Reprodukcija je ponavadi prva operacija, ki jo izvedemo nad populacijo [17]. Iz
populacije izbere starsˇe, ki jih v nadaljevanju uporabimo pri krizˇanju. V nadalje-
vanju si pogledamo dva nacˇina izbire, pri kateri zˇelimo uposˇtevati idejo evolucije
in boljˇsim dati vecˇ mozˇnosti za reprodukcijo.
1. Izbira s pomocˇjo ruletnega kolesa
Izbira starsˇev s pomocˇjo ruletnega kolesa je enostaven postopek, kjer je
verjetnost izbire starsˇa iz populacije proporcionalna njegovi kvaliteti. Ideja
je, da imajo boljˇsi osebki vecˇjo mozˇnost, da postanejo starsˇi. Po drugi
strani pa imajo tudi najslabsˇi v populaciji mozˇnost, le da je ta manjˇsa, saj
se lahko zgodi, da imajo tudi slabsˇi starsˇi kaksˇne pomembne lastnosti za
razvoj populacije.
Primer izracˇuna verjetnosti izbire je prikazan v tabeli 3.2.
Kvaliteta Pi N ∗ Pi
Osebek 1 169 0.14 0.58
Osebek 2 576 0.49 1.97
Osebek 3 64 0.06 0.22
Osebek 4 361 0.31 1.23
Vsota 1170 1.00 4.00
Povprecˇje 293 0.25 1.00
Maksimum 576 0.49 1.97
Tabela 3.2: Populacija petih osebkov.
2. Turnirska izbira
Sistem turnirske izbire je najpogostejˇsi nacˇin reprodukcije v GA [16]. Je
cˇasovno ucˇinkovita in enostavna za implementacijo. Iz populacije najprej
nakljucˇno izberemo n posameznikov. Slednji med seboj tekmujejo; izbran je
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najkvalitetnejˇsi posameznik. Sˇtevilo izbranih osebkov n je pogosto 2; takemu
sistemu recˇemo binarni turnir (ang. binary tournament). Vecˇje velikosti
turnirjev n pomenijo upad diverzitete izbrane populacije, saj manjˇsi delezˇ
populacije prispeva genski material [15].
Slika 3.4: Turnirska izbira z velikostjo n = 3.
Sistem turnirske izbire ima vecˇ prednosti: omogocˇa tudi slabsˇim posame-
znikom mozˇnosti izbire, zagotavlja, da dominantni osebki ne prevladajo, je
enostaven za paralelizacijo in ne potrebuje normalizacije kriterijske funkcije.
3.4.2 Krizˇanje
Krizˇanje je genetski operator, ki iz dveh starsˇev, predstavljenih z dvema genoma,
ustvari potomce. Ideja je, da so lahko resˇitve zakodirane v genome potomcev
boljˇse od starsˇev, v kolikor bi pri krizˇanju pobrali boljˇse lastnosti obeh starsˇev.
Krizˇanje se izvaja z dolocˇeno verjetnostjo, ki je definirana s strani uporabnika. V
nadaljevanju na hitro pregledamo nekaj najpogostejˇsih metod omenjene operacije.
1. Enotocˇkovno krizˇanje
Enotocˇkovni operator nakljucˇno izbere tocˇko krizˇanja - indeks v tabeli. Do
omenjenega indeksa kopira vrednosti prvega starsˇa, naprej pa od drugega in
tako ustvari prvega otroka. Ker smo na ta nacˇin mogocˇe pobrali samo slabe
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lastnosti obeh starsˇev, se drugi otrok ustvari na ravno obraten nacˇin, kot je
razvidno na sliki 3.5:
Slika 3.5: Enotocˇkovno krizˇanje [17].
2. Dvotocˇkovno krizˇanje
Dvotocˇkovno krizˇanje je podobno enotocˇkovnemu, le da tu izberemo dva
indeksa znotraj tabele, kot je vidno na sliki 3.6.
Slika 3.6: Dvotocˇkovno krizˇanje [17].
3. Uniformno krizˇanje
Uniformni operator ne uporablja sekcij genoma starsˇev za generiranje otrok,
ampak se za vsak gen posebej odlocˇi, od katerega starsˇa bo. Izbira gena je
pogojena z verjetnostjo mesˇanja. Cˇe je ta 0.5 se pricˇakuje, da bo priblizˇno
polovica genov od prvega, polovica pa od drugega starsˇa, kot je to vidno na
sliki 3.7.
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Slika 3.7: Uniformno krizˇanje [17].
3.4.3 Mutacija
Mutacija je operacija, ki se izvaja nad genomom enega samega osebka. Ponavadi
gre za majhne spremembe genoma na enem ali dveh mestih. S tem dosezˇemo, da
se genetska raznolikost spreminja iz generacije v generacijo. Na ta nacˇin lahko
algoritem preiˇscˇe sˇirsˇi prostor in najde resˇitve, ki bi bile samo z krizˇanjem osebkov
nedosegljive.
Vzemimo za primer trivialno populacijo petih osebkov, katerih genom je sesta-
vljen iz binarnih vrednosti, prikazan v tabeli 3.3.
G1 G2 G3 G4 G5
Osebek 1 1 0 1 0 1
Osebek 2 0 1 1 0 1
Osebek 3 0 0 1 1 1
Osebek 4 1 0 0 1 1
Osebek 5 1 1 0 1 1
Tabela 3.3: Populacija petih osebkov.
Neglede na tip krizˇanja, ki ga izberemo in kombinacijo starsˇev, ne moremo
dosecˇi otrok z vrednostjo 0 na mestu G5. V dvovrednostnem prostoru se pri
dovolj veliki populaciji skoraj ne more zgoditi omenjeni scenarij, pri celosˇtevilskih
in decimalnih vrednostih genoma pa je nemogocˇe zavzeti vse mozˇne vrednosti
v zacˇetni populaciji. Mutacija z majhnimi spremembami genoma to omogocˇa.
Poglejmo si nekaj nacˇinov mutacije in tipe kodiranja genomov, kjer so uporabljeni:
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1. Inverzni bit Mutacija z inverzom bita je najenostavnejˇsi tip mutacije. Upo-
rabna je, kjer so geni predstavljeni v dvovrednostnem sistemu. Izbranemu
genu znotraj genoma samo zamenjamo vrednost z 1 na 0 ali obratno. Ope-
racijo lahko izvedemo na enem ali vecˇ genih, kot je vidno na sliki 3.8.
Slika 3.8: Primer mutacije z inverzom bita [17].
2. Mejna mutacija Mejna mutacija je primerna za gene, predstavljene s celimi
ali decimalnimi sˇtevili. Izbrani gen zamenja z zgornjo ali spodnjo dovoljeno
mejo.
3. Uniformna mutacija Pri uniformni mutaciji se gen zamenja z nakljucˇno
vrednostjo med zgornjo in spodnjo mejo. Tudi ta mutacija je smiselna na
celosˇtevilskih in decimalnih genih.
4. Gaussova mutacija Gaussova mutacija je nekoliko kompleksnejˇsa od prej
opisanih, a zelo dobro opravi svojo nalogo predvsem pri genih, kodiranih
z decimalnimi sˇtevili. Pred operacijo mutacije se najprej opravi statisticˇna
analiza populacije in sicer se za mnozˇico vseh osebkov izracˇuna povprecˇje µ
in varianca σ2 za vsak gen posebej. Nova vrednost gena x se nato izacˇuna
na podlagi omenjenih parametrov z verjetnostjo:






Enostavnejˇse implementacije Gaussove mutacije ne uporabljajo predhodne





Hidravlicˇni simulacijski modeli vodovodnih omrezˇij so sˇiroko uporabljeno orodje,
tako med nacˇrtovanjem kot med obratovanjem in vzdrzˇevanjem. Danes se hidra-
vlicˇne modele relativno hitro vzpostavi na podlagi podatkov, shranjenih v geograf-
sko informacijskih sistemih (ang. Geographic information system), na kratko GIS,
ali programih za racˇunalniˇsko podprto nacˇrtovanje (ang. Computer-aided design)
na kratko CAD. Kot pri vseh matematicˇnih modelih potrebujejo tudi parametri
hidravlicˇnih simulacijskih modelov umerjanje, preden nam bodo vrnili uporabne
razultate in jih bomo lahko prakticˇno uporabili. Danes je na voljo vecˇ tehnik za
avtomatsko umerjanje parametrov hidravlicˇnih modelov, tehnologija pa je manj
razvita za modele, ki simulirajo kakovost vode. Poleg kalibracijskih orodij potre-
bujemo tudi standarde preverjanja rezultatov, ki nam povedo, ali je bila kalibracija
opravljena v zadostni natancˇnosti.
V tej nalogi se osredotocˇamo na kalibracijo hidravlicˇnih modelov. Pri tem
skusˇamo dolocˇiti neznane fizikalne karakteristike vodovodnega sistema. Parame-
tri, ki opisujejo te karakteristike, naj bi ob vkljucˇitvi v hidravlicˇni model povzrocˇili
cˇim bolj podobno hidravlicˇno situcijo v simulaciji, kot jo opazujemo v naravi. Na-
tancˇneje iˇscˇemo taksˇne neznane parametre, da bo razlika med meritvami na terenu
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in modelnimi napovedmi cˇim manjˇsa. Pri umerjanju hidravlicˇnih modelov lahko
iˇscˇemo vrednosti vecˇ tipov neznanih parametrov. Najpogosteje pa tekom umer-
janja iˇscˇemo le vrednosti za t.i. hrapavost, katere ucˇinek smo opisali v razdelku
2.3.3. Omenjeni nacˇin umerjanja je uporabljen tudi v tej nalogi.
V tem poglavju so najprej opisane tehnike umerjanja parametrov vodovodnih
sistemov. Podrobneje je pregledana tehnika umerjanja na osnovi genetskih algorit-
mov. Na koncu so opisani sˇe nekateri standardi za verifikacijo kakovosti umerjanja.
4.1.1 Pregled tehnik umerjanja parametrov
Tehnike umerjanja hidravlicˇnih modelov lahko razvrstimo v tri kategorije, ki se
med seboj razlikujejo tako po ideji kot po ucˇinkovitosti in uporabnosti za im-
plementacijo. Vse tri na kratko opiˇsemo in tako s primerjavo utemeljimo izbiro
najprimernejˇse za kontekst te naloge:
1. Iterativna metoda
Iterativna metoda deluje na podlagi poizkusˇanja in napak. Je rocˇna metoda
in jo opravlja inzˇinir. V tem kalibracijskem procesu iterativno poravljamo
neznane parametre. V vsakem koraku izracˇunamo sistem enacˇb iz razdelka
2.4 in tako pridobimo podatke za pretoke cevi in tlake v vozliˇscˇih. Pri tej
tehniki se ponavadi uporabi poenastavitev cevovodnega omrezˇja s pomocˇjo
skeletonizacije. Sˇtevilo parametrov umerjanja se s tem zmanjˇsa. Ta teh-
nika resˇi majhne kalibracijske probleme, z majhnim sˇtevilom parametrov.
Slabost te tehnike je pocˇasna konvergenca [2]. Iz te tehnike izhajajo neka-




Pri eksplicitni kalibraciji resˇujemo razsˇirjeni sistem enacˇb, ki opisuje hi-
dravlicˇne razmere v sistemu s stalnim tokom. Ta razsˇirjeni sistem vsebuje
enacˇbe, ki opisujejo sistem s stalnim tokom in vrsto dodatnih enacˇb. Slednje
izhajajo iz podanih podatkov o izmerjenih tlakih v vozliˇscˇih in pretokih v
ceveh. Za vsako meritev se doda po ena enacˇba. Razsˇirjeni sistem enacˇb se
resˇuje eksplicitno z Newton-Raphsenovo metodo [2].
Ker je v vsakem sistemu enacˇb sˇtevilo neznank enako sˇtevilu enacˇb, je v
eksplicitni metodi kalibracije sˇtevilo neznanih parametrov enako sˇtevilu me-
ritev. V primeru vecˇjega sˇtevila neznank se slednje grupirajo v skupine.
Tovrstne metode imajo precej pomankljivosti [2]:
(a) Sˇtevilo kalibracijskih parametrov mora biti enako sˇtevilu meritev.
(b) Napake pri meritvah se ne uposˇtevajo. Model predvideva, da so meritve
100% natancˇne.
(c) Iz modela je nemogocˇe izlusˇcˇiti negotovost modelnih napovedi.
(d) Metoda potrebuje zahtevna racˇunalniˇska orodja.
Zaradi zgoraj navedenih razlogov je metoda zgolj teoreticˇno uporabna. V
praksi se jo skorajda ne uporablja.
3. Implicitne metode
Med implicitne metode kalibracije sˇtejemo metode, sestavljene iz dveh delov:
optimizacijske metode in sistema enacˇb, ki iˇscˇejo neznanke hidravlicˇnega
modela. Proces optimizacije sestavljata dva koraka, kot je prikazano na sliki
4.1.
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Slika 4.1: Koraki implicitne metode.
Optimizacijska metoda hidravlicˇnemu modelu najprej nastavi neznane para-
metre, ta pa po izracˇunu sistema enacˇb vrne modelne napovedi, torej tlake
in pretoke. Metoda minimizira razliko med meritvami in modelnimi napo-




wi |y˜i − yi(x)|p (4.1)
V enacˇbi so y˜i izmerjene vrednosti, yi(x) modelne napovedi ob pararame-
trih, zapisanih v vektorju x in w obtezˇni faktorji. Ciljna funkcija torej iˇscˇe
parametre x, da bo odstopanje med meritvami in modelnimi napovedmi naj-
manjˇse. Eksponent p je ponavadi nastavljen na 2. V implicitnih metodah
lahko vrednosti x dosezˇejo katerokoli vrednost med minimalno in maksi-
malno dovoljeno vrednostjo za dolocˇen parameter.
Z uporabo implicitne metode se izognemo problemom iz eksplicitnega pristopa
k umerjanju parametrov vodovodnega sistema, zato je implicitni pristop upora-
bljen v sklopu te naloge.
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4.1.2 Pregled optimizacijskih pristopov
Pri umerjanju parametrov vodovodenga sistema z implicitno metodo resˇujemo, po-
leg sistema hidravlicˇnih enacˇb, sˇe vecˇkriterijski optimizacijski problem. Literatura
navaja dva osnovna nacˇina optimizacije pri umerjanju.
Neevolucijski pristopi temeljijo na iterativnem procesu optimizacije, kjer se na
vsakem koraku izracˇuna gradient ciljne funkcije v odvisnosti od vseh optimizacij-
skih parametrov. V ta namen se izracˇuna Jacobijeva (prvi odvod) in Hessejeva
matrika (drugi odvod). Izracˇuna sta numericˇno zahtevna, kot je razvidno v nada-
ljevanju.
Evolucijski pristopi so po drugi strani manj zahtevni in imajo vrsto prednosti:
1. Enostavnejˇsi so za implementacijo in manj racˇunsko zahtevni, saj ne potre-
bujejo zahtevnih matematicˇnih in matricˇnih kalkulacij.
2. Uporabni so pri velikih kalibracijskih sistemih, takih, ki so prakticˇno upo-
rabni.
3. Enostavno jih razsˇirimo z dodatno ciljno funkcijo in dodatnimi meritvami.
4. Enostavnejˇsi so za paralelizacijo.
Zaradi nasˇtetih razlogov je bil v tej nalogi izbran evolucijski pristop za resˇevanje
optimizacijskega problema v implicitni metodi umerjanja parametrov. Uporabili
smo vecˇkriterisjko optimizacijo z genetskimi algoritmi s pomocˇjo algoritma NSGA-
II, opisano v razdelku 3.3.
4.2 Umerjanje z genetskimi algoritmi
Utemeljili smo izbiro implicitnega pristopa k umerjanju in natancˇneje izbiro genet-
skih algoritmov z NSGA-ll v ta namen. Izracˇun hidravlicˇne simulacije smo opisali
v razdelku 2.4, implementacijo NSGA-ll pa v razdelku 3.3. V tem razdelku se osre-
dotocˇimo na zdruzˇitev obeh orodij v kalibracijski algoritem, ki je bil implementiran
v sklopu te naloge.
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4.2.1 Oblikovanje ciljnih funkcij
NSGA-II potrebuje za delovanje vsaj dve ciljni funkciji (ang. Objective functions)
za ocenjevanje kvalitete posameznika. Slednje vracˇajo odstopanje med modelnimi
napovedmi in meritvami. V sklopu te naloge sta bili uporabljeni dve ciljni funkciji,
lahko pa uporabimo tudi tri, kot je razvidno v nadaljevanju.
1. Razlika tlakov
Prva ciljna funkcija deluje na podlagi razlike tlakov. Kot zˇe ime pove,
vracˇa razliko med modelnimi napovedmi pritiskov v vozliˇscˇih H(x | Θ)
in meritvami tlakov H˜i,j . Razlika se izracˇuna za vse cˇasovne intervale
j = 1, ...., Ntimestamp, pri vsakem cˇasovnem intervalu pa se izracˇuna za vsa
merilna mesta i = 1, ...., Npressure. Ciljna funkcija razlike tlakov najprej







(H˜i,j −H(x | Θ))2 (4.2)











[H˜i,j −H(x | Θ]T ∗ wi,j ∗ [H˜i,j −H(x | Θ] (4.4)
pri cˇemer so wi,j utezˇni koeficienti.
V primeru kalibracije parametrov sistema s stalnim tokom je uporabljen
samo en cˇasovni interval, tako je j = 1.
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2. Razlika pretokov
Ciljna funkcija razlike pretokov je podobna prej opisani ciljni funkciji razlike
tlakov. Pri vsakem od cˇasovnih intervalov j = 1, ...., Ntimestamp se pri vsakem
od merilnih mest i = 1, ...., Nflow izracˇuna razlika med izmerjeno vrednostjo






j=1 (Q˜i,j −Q(x | Θ))2
Nflow ∗Ntimestamp (4.5)
3. Razlika gladin
V nekaterih primerih umerjanja VS se uporablja tretja ciljna funkcija. Sle-
dnja uporablja kot kriterij razliko gladin v vodohranih. Pri vsakem od
cˇasovnih intervalov j = 1, ...., Ntimestamp se pri vsakem od merilnih mest
gladine i = 1, ...., Nsurface izracˇuna razlika med izmerjeno vrednostjo gla-
dine G˜i,j in modelno napovedjo G(x | Θ). Podobno kot pri prejˇsnjih CF se





j=1 (G˜i,j −G(x | Θ))2
Nsurface ∗Ntimestamp (4.6)
Omenjena ciljna funkcija ni bila uporabljena v sklopu te naloge.
4.2.2 Zdruzˇitev ciljnih funkcij in hidravlicˇnega izracˇuna
Zdruzˇitev ciljnih funkcij s hidravlicˇnim modelom je idejno enostavna. Najprej idejo
opiˇsemo za model s stalnim tokom, kjer je uporabljen samo en cˇasovni interval.
Za dan hidravlicˇni model M izracˇunamo pretoke v ceveh, kjer so bile opravljene
meritve Pmeasurmens. Temu recˇemo modelne napovedi Flowpredicted. Slednje pri-
merjamo z izmerjenimi pretoki Flowmeasurmens. Razliko kvadriramo, shranimo v
tabelo, na koncu pa tabelo povprecˇimo. Tako dobimo povprecˇno kvadratno napako
pretokov (ang. Mean squared error) MSEflows.
Podoben postopek ponovimo za spoje, kjer so bile opravljene meritve tlakov
Jmeasurmens. Izmerjene vrednosti Pressuremeasurmens se primerjajo z modelnimi
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napovedmi Pressurepredicted, razlike se kvadrirajo in povprecˇijo. Tako dobimo
povprecˇno kvadratno napako pritiskov MSEpressures.
Razsˇiritev omenjenega postopka za razsˇirjeno cˇasovno simulacijo je idejno eno-
stavna. Ob prvi iteraciji se hidravlicˇna simulacija izracˇuna ob cˇasu t = 0. Funkcija
t = M.run() vrne cˇas trenutnega cˇasovnega koraka. Slednji lahko predstavlja kate-
rega od vmesnih intervalov, kot je opisano v razdelku 2.4.5. Tovrstne cˇasovne ko-
rake preskocˇimo, saj nas zanimajo samo tisti, v katerih so bile opravljene meritve.
V vsakem ustreznem koraku nato izracˇunamo ustrezne razlike med izmerjenimi
vrednostmi in modelnimi napovedmi. Enako kot smo storili pri sistemih s stalnim
tokom.
Algorithm 4 get differences(model M)
Jmeasurmens = get pressure measurment locations()
Pmeasurmens = get flow measurment locations()
while true do
t = M.run() //izracun hidravlicnih razmer ob naslednjem intervalu
if timestamp valid(t) then
for j in Jmeasurmens do
Pressuremeasurmens = get measured pressure(j, t)
Pressurepredicted = M.get pressure(j)
∆pressure(j, t) = (Pressurepredicted − Pressuremeasurmens)2
end for
for p in Pmeasurmens do
Flowmeasurmens = get measured flow(p, t)
Flowpredicted = M.get flow(p)
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4.2.3 Zdruzˇevanje parametrov
Kot je razvidno iz razdelka 4.1.1, se pri umerjanju srecˇujemo s problemom raz-
merja sˇtevila neznank in sˇtevila meritev. V praksi meritve predstavljajo dolocˇeno
financˇno breme, lahko pa so tudi tehnicˇno zahtevne. Po drugi strani je sˇtevilo cevi
v velikih vodovodnih omrezˇjih lahko zelo veliko. Zato ponavadi ni na voljo dovolj
meritev za dolocˇitev vseh mozˇnih parametrov cevovoda. S tem se pojavi problem
vecˇjega sˇtevila neznank, kot je meritev na voljo. Umerjanje taksˇnega sistema vodi
v nedolocˇljiv sistem enacˇb oz. pri implicitni metodi umerjanja do mozˇnosti, da se
cevem pripiˇsejo nerealne vrednosti.
Po drugi strani lahko imamo natancˇno enako sˇtevilo meritev, kot je neznanih
parametrov, torej cevi v cevovodu. To lahko dosezˇemo tako, da so meritve opra-
vljane v skoraj vseh vozliˇscˇih in povezavah, kar je v praksi nedosegljivo. Po drugi
strani lahko na enem merilnem mestu opravimo vecˇje sˇtevilo meritev ob razlicˇnih
cˇasovnih korakih in tako dosezˇemo enakost sˇtevila neznank in meritev. V praksi
se tudi ta pristop izkazˇe za slabega, saj se zaradi geolokacije merilnih mest in
nelinearnosti hidravlicˇnega modela tudi tak sistem izkazˇe za nedolocˇljivega.
Zaradi nelinearne zveze med tlaki v vozliˇscˇih, hrapavostjo in postavitve me-
rilnih mest, se lahko tudi predolocˇeni sistemi, kjer imamo na voljo vecˇje sˇtevilo
meritev kot parametrov, izkazˇejo za nedolocˇljive. Vrednosti parametrov tudi v
tem primeru dosegajo nerealne vrednosti [7].
Da se izognemo velikemu sˇtevilu meritev, ki so cenovno in tehnicˇno zahtevne,
lahko predolocˇen sistem enacˇb dosezˇemo na drug nacˇin. Z zdruzˇevanjem parame-
trov, grupacijo, ustvarimo skupine. Cevi, tako zdruzˇimo na osnovi nekih lastnosti
v skupine z enakimi oziroma vsaj podobnimi karakteristikami. Pri hrapavosti tako
zdruzˇujemo cevi, ki imajo vsaj podobne lastnosti pri:
1. Starosti cevi.
2. Materialu.
3. Geolokaciji v vodovodnem omrezˇju.
V literaturi tako zasledimo nekaj glavnih nacˇinov grupiranja parametrov, kot
je razvidno v tabeli 4.1 [7].
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Kriterij grupiranja Opis kriterija
Britanski kriterij
Cevi grupiramo v skupino, cˇe imajo enake
oziroma podobne lastnosti in so topolosˇko
povezljive.
Ameriˇski kriterij
Cevi grupiramo v skupino, cˇe imajo enake
oziroma podobne lastnosti.
Britanski senzitivnostni kriterij
Grupiramo samo senzitivne cevovode, ki
imajo enake ali podobne lastnosti in so to-
polosˇko povezljivi.
Ameriˇski senzitivnostni kriterij
Grupiramo samo senzitivne cevovode, ki
imajo enake ali podobne lastnosti.
Tabela 4.1: Nacˇini grupiranja.
V literaturi sicer pravila o uposˇtevanju kriterijev za kreiranje grup niso strogo
dolocˇena, so bolj smernice, koncˇna odlocˇitev pa je prepusˇcˇena izdelovalcu hidra-
vlicˇnega modela. Najti je torej potrebno dober kompromis med sˇtevilom parame-
trov, njihovo umerljivostjo, kompleksnostjo izracˇuna, sˇtevilom meritev, odzivno-
stjo parametrov in njihovo povezljivostjo [7]. V sklopu te naloge se sˇe posebna
pozornost namenjena umerljivosti parametrov.
Kot je bilo nakazano, se srecˇujemo tudi pri predolocˇenih primerih umerjanja
z nedolocˇljivostjo parametrov. Posamezna cev oziroma kar celotna skupina je
lahko zaradi razlicˇnih dejavnikov neumerljiva. Spremembe hrapavosti v tej skupini
tako nicˇ oziroma zanemarljivo malo vplivajo na spremembo tlakov na vozliˇscˇih in
pretokov v ceveh, kjer so bile opravljene meritve. Cevi so lahko bodisi postavljene
dalecˇ od merilnih mest, bodisi je njihova dolzˇina prekratka, da bi imele vecˇji vpliv
na model. Aplikacija, ki je bila kreirana v sklopu te naloge, v ta namen omogocˇa
obcˇutljivostno analizo parametrov in z njeno pomocˇjo izlocˇitev neumerljivih grup
iz postopka umerjanja. Grupiranje je sˇe vedno opravljeno na podlagi lastnosti cevi,
med postopkom umerjanja pa lahko nekatere grupe izlocˇimo. Slednjim se vrednost
hrapavosti dolocˇi na podlagi fizikalnih lastnosti cevi. Obcˇutljivostna analiza je
podrobneje opisana v nadaljevanju, zaenkrat le predpostavimo, da imamo funkcijo,
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ki grupam pripiˇse njihovo senzitivnost.
Najprej se vse grupe kreirajo v skladu z lastnostmi cevi. Sortirajo se v locˇene
skupine, kjer imajo vse skupine priblizˇno enake lastnosti, kot je razvidno v di-
agramu 4.2. Postopek se izvede samo enkrat za zˇeljen hidravlicˇni model, ki ga
umerjamo. Vsaka cev pripade eni skupini, zato se cevem shrani dodaten para-
meter imenovan skupina. Kalibracijo tako lahko opravimo vecˇkrat z razlicˇnimi
nastavitvami, pri cˇemer smo grupacijo opravili le enkrat.
Za dolocˇitev senzitivnosti je bil v sklopu te naloge uporabljen povsem nov
pristop, ki je opisan v nadaljevanju. Za delovanje potrebuje vsaj nekaj generacij
genetskega algoritma, natancˇneje populacijo, ki je zˇe nekoliko konvergirala proti
optimalni resˇitvi. Po nekaj iteracijah optimizacije se algoritem ustavi in opravi se
senzitivnostna analiza posameznih grup. V tem koraku lahko dolocˇimo takoime-
novani prag, na podlagi katerega locˇimo grupe v dve skupini: tiste, ki so dovolj
umerljive za nadaljnje delo in ostale, katerim dolozˇimo vrednost hrapavosti in jih
ne umerjamo vecˇ. Diagram postopka je viden na sliki 4.2.
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Slika 4.2: Diagram grupacije.
4.2. UMERJANJE Z GENETSKIMI ALGORITMI 53
4.2.4 Povezava parametrov in hidravlicˇnega modela
V prejˇsnjem razdelku 4.2.3 smo spoznali, da je smiselno zdruzˇevanje posameznih
elementov (cevi) vodovodnega sistema v skupine. Na ta nacˇin smo zmanjˇsali pro-
blem in povecˇali, cˇe ne celo omogocˇili natancˇno umerjanje parametrov. Poleg tega
smo v razdelku 4.2.2 opisali, kako za dan model M izracˇunamo vrednosti ciljnih
funkcij. V tem razdelku zdruzˇimo koncept skupin, parametrov Θ in z njihovo
pomocˇjo generiramo model M . Za vsak osebek, ki je predstavljen s parametri Θ,
generiramo korespondencˇni hidravlicˇni model M .
Parametre Θ zapiˇsemo kot vektor decimalnih sˇtevil.
Θ =
[
P1 P2 .... Pi .... PN(Θ)
]
(4.7)
V vektorju predstavlja i-ti element Pi vrednost hrapavosti cevi v i-ti skupini.
Predpriprava modela je idejno enostavna. Opiˇsemo jo z algoritmom 5.
Algorithm 5 prepare model(parameters Θ, Groups)
for l in links do
if l.isPipe() then // ali je povezava cev
if l.inParameters() then // ali je cev med povezavami, ki jim
dolocˇamo parametre
for G in Groups do







V algoritmu pregledamo vse povezave v grafu, ki predstavlja sistem. Najprej
izlocˇimo vse povezave, ki niso cevi. V nadaljevanju preverimo, ali je dana cev kan-
didat za nastavitev hrapavosti. V razdelku 4.2.3 smo omenili, da nekatere skupine
in posledicˇno cevi izlocˇimo iz kalibracije in tako zmanjˇsamo sˇtevilo parametrov in
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povecˇamo umerljivost. Za preostale cevi preverimo, v kateri skupini so vsebovane
in jim dolocˇimo ustrezno vrednost iz vektorja parametrov Θ.
4.2.5 Algoritem umerjanja
Prej omenjene algoritme nad osebki za izracˇun ciljnih funkcij, opisane v razdelku
4.2.2 in algoritem za pripravo modela iz razdelka 4.2.4 zdruzˇimo v celoto, ki se
izvede v vsakem osebku posebej, kot je razvidno v diagramu 4.3.
Na samem zacˇetku delovanja se najprej predpripravi hidravlicˇni model. Pred-
priprava je podoben postopek kot algoritem 5, le da se pri tem postopku cevem
dolocˇijo privzete vrednosti hrapavosti in ne vrednosti iz optimizacije. Na ta nacˇin
dolocˇimo ekspertne vrednosti tudi cevem, ki bodo morda tekom kalibracije izpadle
zaradi neumerljivosti. Omenjeni pristop je opisan v razdelku 4.2.3.
Poleg tega se na zacˇetku sˇe uvozijo podatki meritev, ki so shranjene v tekstov-
nih datotekah. Vecˇ o meritvah je napisano v nadaljevanju.
Tekom genetskega algoritma se ob inicializaciji osebkov najprej ustvari ustre-
zen model na osnovi prejetih parametrov in podatkov grupacije, kot je vidno v
algoritmu 5. Nato se izracˇunajo ciljne funkcije na podlagi popravljenega modela
in meritev v algoritmu 4.
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Slika 4.3: Diagram umerjanja.
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4.3 Analiza kalibracije
4.3.1 Kvantitativni opis kalibracije
Za dan kalibracijski postopek potrebujemo hidravlicˇni model M , meritve v ceveh Q˜
in vozliˇscˇih h˜ ter podatke o grupaciji G. Za lazˇje nadaljnje delo zapiˇsemo nakatere





Ntanks sˇtevilo vodnih virov
Nreservoirs sˇtevilo vodohranov
Npumps sˇtevilo cˇrpalk
Tabela 4.2: Kvalitativni opis hidravlicˇnega modela.
Vrednosti iz tabele 4.2 vplivajo na cˇasovno zahtevnost hidravlicˇnega izracˇuna.
Vecˇje sˇtevilke pomenijo pocˇasnejˇsi izracˇun in na ta nacˇin vplivajo na konvergenco.
Po drugi strani te vrednosti ne vplivajo veliko na sˇtevilo iteracij genetskega algo-
ritma.
Umerjanje opiˇsemo z vrednostmi, katerih pomen je razviden v tabeli 4.3.
Spremenljivka opis
NLOCpipes sˇtevilo merilnih mest cevi, kjer se merijo pretoki
NLOCjunctions sˇtevilo merilnih mest spojev, kjer se merijo tlaki
NLOC skupno sˇtevilo merilnih mest
NTIME sˇtevilo cˇasovnih korakov
NMERITEV sˇtevilo vseh meritev = NLOC ∗NTIME
Tabela 4.3: Kvalitativni opis meritev.
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Vecˇje sˇtevilo meritev povecˇa cˇasovno zahtevnost, tako pri izracˇunu hidra-
vlicˇnega modela, kot tudi pri evalvacijskih funkcijah. Po drugi strani vecˇje sˇtevilo
meritev vodi v bolj dolocˇljiv problem umerjanja, ki praviloma vracˇa boljˇse rezul-
tate kalibracije.
Poleg tega lahko dano kalibracijo izvedemo z odstranjevanjem neumerljivih
parametrov. Iz tega sledijo vrednosti v tabeli 4.4.
Spremenljivka opis
NG sˇtevilo vseh grup
NΘ sˇtevilo grup za umerjanje
Nneumerljivi sˇtevilo neumerljivih grup
Tabela 4.4: Kvalitativni opis grupacije.
Vrednosti iz tabele 4.4 najbolj vplivajo na cˇasovno zahtevnost kalibracijskega
postopka in njegovo natancˇnost. Manjˇse sˇtevilo parametrov NΘ se odrazˇa v hi-
trejˇsi konvergenci in bolj dolocˇljivemu problemu umerjanja, kar se izrazˇa tudi v
vecˇji natancˇnosti. Cˇe so skupine mocˇno razdrobljene in je NG vecˇji, se pricˇakuje
neumerljivost pri vecˇjem sˇtevilu grup.
4.3.2 Izracˇun Jacobijeve matrike
Jacobijeva matrika je matrika vseh prvih parcialnih odvodov vektorsko definirane
funkcije. Potrebujemo jo v nadaljevanju, v tem razdelku pa si poglejmo njen
izracˇun. Najprej zapiˇsimo bolj formalno definicijo.
Izrek 4.1 Naj bo funkcija f preslikava iz n v m dimenzionalni prostor realnih
sˇtevil f : Rn → Rm, ki za dani vhodni vektor x ∈ Rn vrne izhodni vektor f(x) ∈
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Jakobijeva matrika je pomembna, saj za dano funkcijo f v okolici tocˇke x opiˇse
linearno aproksimacijo funkcije f v tocˇki x. S pomocˇjo omenjenih aproksimacij
v nadaljevanju razvijemo vecˇ evalvacijskih procesov. Brez vecˇjih matematicˇnih
izpeljav si poglejmo izracˇun Jacobijeve matrike za primer umerjanja parametrov
vodovodnih sistemov.
Kot je bilo predhodno opisano, lahko za dan hidravlicˇni model M , nabor
parametrov θ, mnozˇico izmerjenih pretokov Q˜ in mnozˇico izmerjenih tlakov H˜
izracˇunamo vrednost razlike pretokov fQ(θ) ter vrednost razlike tlakov fH(θ). Kot
je vidno v algoritmu 4, lahko za vsako merilno mesto tlaka j ali pretoka p ob da-
nem cˇasovnem koraku t izracˇunamo vrednost modelne napovedi, H(j, t) in Q(p, t).
Omenjeni matriki, katerih velikosti sta (j × t) in (p× t), najprej prestrukturiramo







Vektor sestavljata Vpressure in Vflow, ki sta sama po sebi tudi vektorja, sesta-
vljena, kot je vidno v 4.11 in 4.12.
Vpressure =
[





vflow,1 vflow,2 .... vflow,i .... vflow,t
]T
(4.12)
Ob i-tem cˇasovnem intervalu posamezen cˇlen v Vpressure predstavlja vpressure,i




H(1, i) H(2, i) .... H(j, i)
]
(4.13)
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vflow,i =
[
Q(1, i) Q(2, i) .... Q(p, i)
]
(4.14)
Na ta nacˇin smo za dan model M pri parametrih Θ pridobili vektor D(Θ), ki
bo osnova za racˇunanje Jacobijeve matrike. Sedaj lahko podobne vektorje D(Θ˜i)
izracˇunamo tudi za vektorje parametrov Θ˜i.
Vektor parametrov Θ˜i dobimo iz prvotnega vektorja parametrov Θ tako, da i-ti
element pomnozˇimo z 1.1, vse ostale pa pustimo taksˇne kot so. Primer taksˇnega
vektorja je viden v tabeli 4.5.
P1 P2 P3 P4 P5 P6
Θ 0.5 2.2 2.0 6.0 8.0 2.2
Θ˜2 0.5 2.42 2.0 6.0 8.0 2.2
Θ˜3 0.5 2.42 2.2 6.0 8.0 2.2
Tabela 4.5: Primer vektorjev Θ˜i.
Sedaj lahko iz originalnega vektorja parametrov Θ in korespondencˇnega vek-
torja D(Θ) ter vektorjev s popravljenim parametrom Θ˜i in korespondencˇnih D(Θ˜i)
koncˇno izracˇunamo Jacobijevo matriko.
Posamezni element matrike predstavlja odvod razlike ∆flow oziroma ∆pressure
na danem merilnem mestu ob danem cˇasovnem koraku, po enem izmed parame-
trov vektorja D(Θ). Izracˇun odvoda je mozˇen na vecˇ nacˇinov, za ta namen pa
je uporabljena enostavna dvotocˇkovna aproksimacija, ki izracˇuna naklon premice
skozi tocˇki (x, f(x)) in (x + h, f(x + h)). Pri dovolj majhni vrednosti h dobimo




Odvod pri j-tem elementu vektorja D(Θ) po i-tem parametru vektorja Θ
izracˇunamo kot:
60
POGLAVJE 4. UMERJANJE PARAMETROV VODOVODNIH
SISTEMOV
∥∥∥D(Θ, j)−D(Θ˜i, j)∥∥∥∥∥∥Θ(i)− Θ˜i(i)∥∥∥ (4.16)
V formuli sta D(Θ, j) in D(Θ˜i, j) j-ta elementa vektorjev D(Θ) in D(Θ˜i).
Θ(i) je prvotna vrednost i-tega elementa vektorja parametrov Θ in Θ˜i(i) kore-
spondencˇna popravljena vrednost.
Na ta nacˇin dobimo Jacobijevo matriko. Sˇtevilo stolpcev sovpada s sˇtevilom
parametrov NΘ, sˇtevilo vrstic pa s skupnim sˇtevilom meritev j∗t+p∗t. Omenjeno
matriko lahko izracˇunamo za vsako mozˇno resˇitev, ker pa gre za cˇasovno zah-
tevno operacijo, jo izracˇunamo samo za izbrano resˇitev koncˇne populacije. Gre za
cˇasovno najzahtevnejˇsi algoritem v tej nalogi. Hidravlicˇno simulacijo izracˇunamo
NΘ krat, pri cˇemer za posamezno simulacijo potrebujemo O(n2.807). Skupna
cˇasovna zahtevnost je torej O(NΘ ∗ n2.807).
4.3.3 Stopnja ujemanja modela
Prva statistika, ki jo lahko povemo o umerjanju hidravlicˇnega modela, je stopnja
ujemanja modela. Zanima nas, v koliksˇni meri se meritve ujemajo z modelnimi
napovedmi. V literaturi se pojavlja kup razlicˇnih regresijkih statistik, ki opisujejo
ujemanje. Eno od njih smo zˇe spoznali in je uporabljena v samem kalibracijskem
postopku - MSE (ang. mean square error). Uporabljena je v obeh ciljnih funkcijah












j=1 (Q˜i,j −Q(x | Θ))2
Nflow ∗Ntimestamp (4.18)
Za verifikacijo ujemnanja ocenimo povprecˇno kvadratno napako (MSE) tudi
na mnozˇici verifikacijskih vozliˇscˇ in cevi. Pri tem nacˇinu model kalibriramo s
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pomocˇjo kalibracijske mnozˇice meritev, po koncu umerjanja pa preverimo ujema-
nje s pomocˇjo dodatne mnozˇice neodvisnih meritev. Izracˇun verifikacijskih pov-
precˇnih kvadratnih napak je identicˇen izracˇunu ciljnih funkcij. Verifikacijsko MSE
pretokov v nadaljevanju oznacˇimo z MSEvalidationflow , verifikacijsko MSE pritiskov
pa MSEvalidationpressure .
Bolj napredne statistike uposˇtevajo tudi razmerje sˇtevila parametrov in meri-





V forumli je f(Θ) vrednost poljubne ciljne funkcije ali pa vrednost skupne
povprecˇne ciljne funkcije. Cˇe uporabimo ciljno funkcijo pretokov cfflow dobimo
varianco regresijske napake s2flow, pri ciljni funkciji tlakov cfpressure pa s
2
pressure.
Cˇe uporabimo eno samo ciljno funkcijo, je notacija za varianco regresijske napake
kar s2. Vrednost v predstavlja sˇtevilo prostorskih stopenj.
v = NLOC ∗NTIME −NΘ = NMERITEV −NΘ (4.20)
V enacˇbi je NLOC sˇtevilo merilnih mest, NTIME sˇtevilo cˇasovnih korakov
in NΘ sˇtevilo parametrov umerjanja.
4.3.4 Ocena negotovosti s FOSM
Drugo pomembno vprasˇanje, na katerega moramo odgovoriti pri umerjanju, je
ocena negotovosti ujemanja parametrov in njihova odzivnost. Ker je optimizacij-
ski proces z genetskimi algoritmi bolj ali manj nakljucˇen proces, ki deluje brez
kakrsˇnegakoli predznanja o vrednostih parametrov ali vsaj njihovih gradientih, se
negotovost in z njo povezane vrednosti parametrov odrazˇajo v samih rezultatih
optimizacije. Opazimo, da nekateri parametri in skupine, ki jih slednji opisu-
jejo, nosijo veliko informacijsko tezˇo. Z drugimi besedami, majhna odstopanja
parametrov od realnih vrednosti hrapavosti se odrazˇajo v velikih odstopanjih med
meritvami in modelnimi napovedmi, kar ima velik vpliv na ciljne funkcije. Po
drugi strani nekateri parametri in skupine skorajda nimajo vpliva na vrednost
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ciljne funkcije. Hrapavosti teh skupin lahko zasedejo sˇirsˇe obmocˇje vrednosti, brez
vecˇjega vpliva na ciljno funkcijo.
V tem razdelku brez dodatne matematicˇne izpeljave opiˇsemo metodo za oceno
odzivnosti FOSM (ang. first order second moment). FOSM je metoda za oceno
odzivov in variance funkcije, ki temelji na uporabi odvoda in Taylorjeve vrste.
Metoda predpostavlja, da so parametri slucˇajne spremenljivke z normalno poraz-
delitvijo. Prek kovariancˇne matrike tako opiˇsejo porazdelitev parametra. Ker se
pri izpeljavi uporabijo le prvi cˇleni Taylorjeve vrste, se predvideva linearna zveza
med parametri in ciljnimi funkcijami, kar predstavlja dolocˇeno omejitev [7].
Jedro te metode je variancˇno-kovariancˇna matrika Σ, ki jo izracˇunamo s pomocˇjo
Jacobijeve matrike, opisane v razdelku 4.3.2. Variancˇno kovariancˇna matrika je
kvadratna in vsebuje variance in kovariance povezane s parametri. Diagonalni
elementi matrike vsebujejo variance parametrov, nediagonalni elementi pa kovari-
ance med vsemi mozˇnimi pari parametrov. Matrika je simetricˇna, saj je kovari-
anca med parametroma A in B enaka kovarianci med B in A [21]. Velja pravilo
V ar(x) = Cov(x, x) [20]. Njeno aproksimacijo izracˇunamo s pomocˇjo formule 4.21.
Σ = S2 ∗ (JT ∗W ∗ J)−1 (4.21)
V enacˇbi je s2 prej omenjena varianca regresijske napake, W kvadratna matrika
utezˇnih koeficientov. V sklopu te naloge utezˇni koeficienti niso bili uporabljeni,
zato je W kar matrika identiteta. J in JT sta Jacobijevi matriki, opisani v sek-
ciji 4.3.2 in zavzemata vlogo senzitivnostne matrike. Podaja priblizˇek odzivnosti
razlike meritev in modelnih napovedi v odvisnosti od spremembe parametra.
Diagonalni elementi variancˇno-kovariancˇne matrike Σ tako predstavljajo vari-
ance istolezˇnih parametrov.
σ2Θ,k = Σk,k (4.22)
S pomocˇjo variance posameznih parametrov lahko izracˇunamo interval zaupa-
nja.
Θk − t(n, 1− α/2) ∗ σ2Θ,k ≤ Θk ≤ Θk + t(n, 1− α/2) ∗ σ2Θ,k (4.23)
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V formuli je t(n, 1− α/2) studentova porazdelitev in α koeficient tveganja.
Z metodo FOSM tako prek variance pridemo do intervalov zaupanja. Vecˇja
varianca pomeni sˇirsˇi interval zaupanja in posledicˇno nizˇjo umerljivost parametra.
Na isti nacˇin ocenimo tudi odzivnost parametra. Parametri z vecˇjo informacij-
sko vrednostjo so bolj umerljivi, imajo vecˇji vpliv in bodo bolj konvergirali proti
globalnemu optimumu, kar se bo prek vecˇjega parcialnega odvoda v Jacobijevi
matriki odrazˇalo v nizˇji varianci parametra.
Metoda FOSM ima visoko cˇasovno zahtevnost, saj za delovanje potrebuje
izracˇun Jacobijeve matrike s cˇasovno zahtevnostjo O(NΘ ∗n2.807), kjer je n sˇtevilo
cevovodov oziroma vozliˇscˇ vodovodnega sistema in NΘ sˇtevilo parametrov. Zah-
tevnost tako narasˇcˇa s kubicˇno velikostjo sistema. V nadaljevanju potrebujemo sˇe
racˇunanje inverza matrike NΘ × NΘ, katere zahtevnost je O(N2.807Θ ). Poleg tega
potrebujemo sˇe mnozˇenje matrik z zahtevnostjo O(NΘ∗NΘ∗NMERITEV ). Sku-
pna cˇasovna zahtevnost je enaka zahtevnosti izracˇuna Jacobijeve, torej O(N2.807Θ ).
Da se izognemo racˇunanju inverza matrike in tako pridobimo na cˇasu in nu-




Jk · Jk (4.24)
V formuli je Jk k-ti stolpec Jacobijeve matrike in s
2 varianca regresijske napake.
Uporabljena je bila formula za izracˇun inverza diagonalne matrike.

a11 0 ... 0
0 a22 ... 0
: : :








0 1a22 ... 0
: : :
0 0 ... 1ann
 (4.25)
Metoda FOSM potrebuje za izracˇun dobre senzitivnostne (Jacobijeve) matrike,
dobro umerjen model. To je tudi najvecˇja pomankljivost metode. V razdelku
o grupaciji parametrov 4.2.3 smo povedali, da potrebujemo metodo za analizo
obcˇutljivosti parametrov na zacˇetku kalibracije, da odstranimo parametre, ki niso
umerljivi. Ker metoda FOSM potrebuje za delovanje zˇe umerjen hidravlicˇni model,
v ta namen ne bo najprimernejˇsa. Na sliki 4.4 so vidne variance parametrov na
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neumerjenem modelu. Vidno je, da se variance precej razlikujejo od primera z
umerjenim modelom na sliki 4.5.
Izracˇun je lahko v nekaterih primerih tudi numericˇno nestabilen. Pri zelo nizki
informacijski vrednosti parametra so odvodi razlik meritev in modelnih napovedi
po parametru blizu nicˇle. Tudi skalarni produkt vektorjev taksˇnih odvodov Jk ·Jk
je posledicˇno enak nicˇ. Na ta nacˇin hitro preidemo v deljenje z zelo majhnim
sˇtevilom, kar se odrazˇa v visokih vrednostih variance.
Metoda predpostavlja, da so odstopanja meritev od modelnih napovedi nor-
malno porazdeljena, kar pa v realnih primerin ni nujno res. Vrednosti variancˇno-
kovariancˇne matrike so poleg tega odvisne tudi od vrednosti variance regresijske
napake, ki je lahko v primeru nizkih vrednosti ciljne funkcije in velikega sˇtevila
prostorskih stopenj zelo nizka.
Slika 4.4: Variance po posameznih grupah z metodo FOSM na neumerjenem
modelu.
Na podlagi izracˇunanih vrednosti varianc lahko definiramo statistiko, ki oce-
njuje skupno negotovost parametrov.
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Slika 4.5: Variance po posameznih grupah z metodo FOSM na umerjenem
modelu.
4.3.5 Ocena odzivnosti in negotovosti z GA
V razdelku 4.2.3 smo omenili, da potrebujemo za vsak parameter Θk podatek o nje-
govi umerljivosti. Na ta nacˇin lahko izlocˇimo neumerljive parametre in izboljˇsamo
optimizacijski proces. V prejˇsnjem razdelku smo utemeljili, da metoda FOSM v
ta namen ni najboljˇsa, saj potrebuje zˇe dobro umerjen model za delovanje.
Med optimizacijskim postopkom lahko opazimo, da nekateri parametri hitreje
zavzamejo vrednost okoli optimalne, drugi pa potrebujejo vecˇje sˇtevilo generacij
za konvergenco. Ideja ocenjevanja negotovosti s pomocˇjo genetskih algoritmov
temelji na tocˇno tem opazˇanju. S statisticˇno analizo populacije ugotovimo raz-
tros vrednosti po posameznem parametru. Orodje v sklopu te naloge shranjuje
vrednosti genomov v matriki.
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Θ(1)1 Θ(1)2 ... Θ(1)NΘ




Θ(NP )1 Θ(NP )1 ... Θ(NP )NΘ

(4.27)
V matriki je v i-ti vrstici gen Θ(i), ki ga sestavljajo parametri Θ(i)1, Θ(i)2, ...,Θ(i)NΘ .
Sˇtevilo vrstic v matriki je enako velikosti populacije, sˇtevilo stolpcev pa sˇtevilu pa-
rametrov. Podobno matriko se vodi za vse gene, ki so bili kadarkoli uporabljeni
STATvsepopulacije.
Iz omenjenih matrik se nato izracˇuna varianca po posameznem stolpcu iz for-






(Θ(i)k − µk)2 (4.28)
V formuli je σ2k varianca k-tega parametra in µk povprecˇna vrednost k-tega
parametra.
Prednost te metode je, da ne potrebujemo dodatnih kalkulacij, uporabimo
samo podatke, ki se generirajo tekom delovanja genetskega algoritma. Po poteku
nekaj generacij algoritem ustavimo in prikazˇemo varianco vseh populacij in zadnje.
Pri parametrih, kjer je priˇslo do konvergence se pokazˇe vidna razlika, kot je vidno
na sliki 4.8.
Slaba stran te metode je njena odvisnost od inicializacije populacije. Ker
se vrednosti parametrov na zacˇetku generirajo nakljucˇno lahko tako vplivajo na
hitrost konvergence razlicˇnih parametrov.
Za dodatne informacije, lahko prikazˇemo tudi histogram porazdelitve posame-
znega parametra, kot je vidno na slikah 4.6 in 4.7.
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(a) Zadnja populacija skupine 1. (b) Vse populacije skupine 1.
Slika 4.6: Histograma grupe 1 zadnje populacije (a) in vseh populacij (b). Iz
(b) je razvidno, da so vrednosti hitro konvergirale. V zadnji populaciji (a)
so vrednosti zbrane v ozkem obmocˇju okoli 0.6.
(a) Zadnja populacija (b) Vse populacije
Slika 4.7: Histograma grupe 6 zadnje populacije (a) in vseh populacij (b).
Iz (b) je razvidno, da so vrednosti tekom optimizacijskega postopka zasedale
skoraj celotno definicijsko obmocˇje. V zadnji populaciji (a) so vrednosti
zbrane v sˇirsˇem obmocˇju od 3.2 do 5.0.
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Slika 4.8: Variance po posameznih grupah z analizo populacije na umerjenem
modelu.
4.3.6 Ocena pristranskosti
Po optimizaciji pricˇakujemo, da bodo odstopanja med meritvami in modelnimi
cˇim manjˇsa, kar se bo kazalo v visoki stopnji ujemanja modela iz razdelka 4.3.3.
Pri analizi ujemanja nas poleg stopnje ujemanja zanima sˇe porazdelitev. V tem
razdelku obravnavamo statistiko razlik modelnih napovedi in meritev.
Prvi statisticˇni kazalnik, ki opisuje odstopanja, je bias. Pri dovolj dobrem
ujemanju pricˇakujemo, da bo povprecˇje odstopanj priblizˇno 0. Postopek izracˇuna











j=1 (Q˜i,j −Q(x | Θ))
Nflow ∗Ntimestamp (4.30)
Poleg povprecˇja odstopanj nas zanima sˇe nekaj drugih lastnosti odstopanj tla-
kov ∆pressure in pretokov ∆flow. V tabeli 4.6 so nasˇtete sˇe ostale statisticˇne ocene
odstopanj.
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Statisticˇna ocena Opis
MAX(∆flow) Maksimalno odstopanje pretokov
MIN(∆flow) Minimalno odstopanje pretokov
MAX(∆pressure) Maksimalno odstopanje tlakov
MIN(∆pressure) Minimalno odstopanje pretokov
σ(∆flow) Standardni odklon ostopanj pretokov
σ(∆pressure) Standardni odklon ostopanj tlakov
Tabela 4.6: Enostavnejˇse statisicˇne ocene odstopanj modelnih napovedi od
meritev.
Poleg nasˇtetih ocen je v sklopu naloge uporabljena sˇe ocena relativnega biasa,
ki podaja relativno natancˇnost ujemanja. V idealnih pogojih se podobno kot pri










V sklopu tega poglavja je predstavljeno umerjanje parametrov vodovodnega sis-
tema na vecˇ primerih vodovodnega omrezˇja.
5.1 Priprava meritev
Umerjanje v sklopu te naloge je opravljeno na dveh razlicˇnih hidravlicˇnih modelih,
manjˇsem Anytown AM in vecˇjem Aquas de Coimbra. Zaradi poenostavitve dela in
lazˇje verifikacije in testiranja so bile v tej nalogi uporabljene staticˇne meritve. Za
dana dva, dobro delujocˇa in pregledana modela smo generirali meritve. V nalogi je
bil v ta namen sestavljen dodaten program za zajem meritev, katerega delovanje je
idejno enostavno. Uporabnik izbere zˇeljeno merilno mesto, bodisi vozliˇscˇe za tlak,
bodisi cev za pretok na delujocˇem hidravlicˇnem modelu. Program nato zazˇene
hidravlicˇno simulacijo. Na vsakem cˇasovnem koraku se preveri ustreznost koraka
podobno, kot je opisano v algoritmu 4. Pri vsakem ustreznem cˇasovnem koraku se
nato odcˇita modelna napoved zˇeljene hidravlicˇne velicˇine. Da meritve bolj posne-
majo situacijo v naravi, se je meritvam dodal sˇe sˇum z normalno porazdelitvijo.






Tu je bil uporabljen raztros σ2 = 0.5 in µ = 0. Na ta nacˇin smo posnemali
napake pri merjenju v naravi, do katerih vedno prihaja. Poleg tega se s tem
preverja robustnost algoritma.
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Zaradi uporabne predpripravljenih modelov je bilo delo na testnih primerih
enostavnejˇse.
5.2 Uporabljeni modeli
Kot je bilo omenjeno, sta bila v nalogi uporabljena dva hidravlicˇna modela, izha-
jajocˇa iz dveh zelo razlicˇnih vodovodnih omrezˇij. Prvi je manjˇsi hidravlicˇni model
Anytown AM. Gre za model izmiˇsljenega vodovodnega sistema, ki je pogosto upo-
rabljen v literaturi. Namenjen je testiranju razlicˇnih algoritmov. Tudi v tej nalogi
je bila vecˇina testiranja opravljena na omenjenem modelu. Zaradi relativno majh-
nega sˇtevila povezav in uporabljenih cˇasovnih korakov je hidravlicˇni izracˇun dokaj
hiter in tako primeren za testiranje. Kvantitativni opis vodovodnega omrezˇja je








Tabela 5.1: Kvantitativni opis hidravlicˇnega modela Anytown AM.
Drug uporabljen model je precej kompleksnejˇsi. Gre za hidravlicˇni model dela
Portugalskega mesta Coimbra. Podatke omrezˇja je pripravilo podjetje Aquas de
Coimbra, ki upravlja in vzdrzˇuje tamkajˇsnji vodovodni sistem [22] in so prosto
dostopni v sklopu QGIS-ovskega vticˇnika Oslandia. Orodje QGIS, v sklopu kate-
rega je implementirano orodje za kalibracijo, je opisano v nadaljevanju. Slednje
omogocˇa vzpostavitev EPANET-ovih .inp datotek (razdelek 2.5), iz prej omenjenih
podatkov geografsko-informacijskega sistema. Znotraj geografsko informacijskega
sistema QGIS je omenjeno vodovodno omrezˇje lepo vidno kot del istoimenskega
portugalskega mesta, kot je vidno na sliki 5.2.
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Slika 5.1: Shema vodovodnega omrezˇja Anytown AM.
Iz slike je razvidno, da gre za obsezˇen vodovodni sistem, ki je kvantitativno opi-
san v tabeli 5.2. Sistem obsega 29.27 km cevi. Hidravlicˇni model, katerega podatke
je pripravilo isto podjetje, opisuje hidravlicˇno dogajanje enega dne. Uporabljen je








Tabela 5.2: Kvalitativni opis hidravljicˇnega modela Aquas de Coimbra.
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Slika 5.2: Vodoosrkbni sistem Aquas de Coimbra, kot je prikazan v geografsko
informacijskem sistemu QGIS [23].
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5.3 Primer: Anytown AM
Prvi primer umerjanja je prikazan na ensotavnejˇsem modelu Anytown AM. Gru-
pacija je izvedena tako, da so cevi znotraj grupe povezane, kar je precej enostavno
zaradi mocˇno povezanega omrezˇja. Tabela 5.3 prikazuje cevi, ki sestavljajo posa-
mezno od sˇestih nastalih grup. Grupacija je lepo vidna tudi na sliki 5.1, kjer so
cevi obarvane v skladu z grupo.
Grupa Elementi grupe
1 P2, P6, P4, P10, P30, P32, P36, P34, P38
3 P52, P50, P48, P46, P28, P44,
4 P56, P58, P42, P40, P66, P62, P60, P64,




Meritve za primer Anytown AM so zajete na vecˇ merilnih mestih, kot je vidno
v tabeli 5.4. Delezˇ merilnih mest pretokov je 5.8%, tlakov pa 25%. Cˇasovni potek
pretokov na merilnih mestih je viden na grafu 5.3, tlakov pa na grafu 5.4.
Tip merilnega mesta Sˇtevilo Merilna mesta
Meritev pretoka 2 P78, P80
Meritev tlaka 4 J40, J90, J120, J140
Verifikacijska meritev pretoka 2 P28, P4
Verifikacijska meritev tlaka 2 J20, J170
Tabela 5.4: Merilna mesta v modelu Anytown AM.
Pri genetskem algoritmu je uporabljena velikost populacije 100 osebkov, kjer
se v vsaki generaciji generira 50 otrok. Uporabljena verjetnost mutacije je 8%.
Obmocˇje preiskovanja, znotraj katerega lahko parametri zavzamejo vrednost, je od
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Slika 5.3: Merilna mesta pretokov in njihovi podatki v razlicˇnih cˇasovnih
korakih.
0.01 do 20.0. Sˇtevilo otrok neposredno vpliva na hitrost evalvacije ene generacije.
Vecˇ otrok pomeni vecˇ evalvacij in pocˇasnejˇse izvajanje, po drugi strani pa vecˇjo
mozˇnost, da najdemo ugodno resˇitev. Med testiranjem se je iz uporabniˇske izkusˇnje
izkazalo to sˇtevilo otrok kot ugodno. Manjˇse pomeni vecˇ generacij izvajanja, vecˇje
pa pocˇasnejˇso evalvacijo ene generacije. Razmerje med velikostjo populacije in
sˇtevilom otrok tudi vpliva na zaustavitveni kriterij. Cˇe je sˇtevilo otrok skoraj
enako veliko kot velikost populacije je sprememba med generacijami vecˇja, torej
bo zaustavitveni kriterij dosezˇen kasneje.
Med delovanjem GA se ciljni funkciji najprej hitro priblizˇata optimumu, nato
pa se konvergenca upocˇasni, kot je vidno na sliki 5.5. Uporabljen je ustavitveni
pogoj ε = 0.001 tako za pretoke kot za tlake, pri cˇemer se optimizacija ustavi v 90
generacijah.
Rezultati optimizacije so zaradi enostavnosti omrezˇja in dobrega razmerja med
velikostjo in sˇtevilom merilnih mest dobri, kot je vidno v tabeli 5.5. Stopnja
ujemanja modela je visoka. Da umerjeni model res ponazarja realno stanje, se
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Slika 5.4: Merilna mesta tlakov in njihovi podatki v razlicˇnih cˇasovnih kora-
kih.
kazˇe tudi prek nizkih vrednosti validacijskih ciljnih funkcij. Ujemanje je torej
splosˇno in ne samo na izbranih merilnih mestih.
Parameter skupne negotovosti parametrov Σ̂ nakazuje, da ni nobenega vecˇjega
nezaupanja v vrednost kateregakoli parametra. Analiza odstopanj kazˇe manjˇso
pristranskost, sˇirina raztrosa pa je brez vecˇjih posebnosti.
V tabeli 5.6 so vidni rezultati optimizacije, torej vrednosti parametrov hrapa-
vosti za posamezno grupo. Poleg njih so navedene tudi variance po metodi FOSM
in korespondencˇni intervali zaupanja. Ker uporabljamo delujocˇ model za kalibra-
cijo, so za preverjanje delovanja prikazane tudi povprecˇne vrednosti hrapavosti
dejanskega modela.
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(a) Povprecˇna vrednost offlow po gene-
racijah.
(b) Povprecˇna vrednost ofpressure po ge-
neracijah.





MSEvalidationpressure 3.30 ∗ 10−5
s2 0.0016
s2flow 8.29 ∗ 10−5












Tabela 5.5: Analiza umerjanja modela Anytown AM.
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Grupa Θi Povprecˇna
hrapavost
Varianca Interval od Interval do
1 0.5172 0.525 3.29 ∗ 10−7 0.5172 0.5172
3 2.5589 2.5 7.84 ∗ 10−6 2.5589 2.5590
4 0.2992 0.3 2.24 ∗ 10−5 0.2992 0.2993
2 11.9765 11.75 0.00095 11.9747 11.9782
6 0.5419 1.2 0.01280 0.5168 0.5670
5 0.8010 1.2 0.0491 0.7047 0.8973
Tabela 5.6: Rezultati umerjanja modela Anytown AM.
Zanimiva je tudi primerjava metod dolocˇanja umerljivosti, torej metode na
osnovi FOSM in metode s statisticˇno analizo populacije. Na grafu 5.6 so vidne
variance po grupah z metodo FOSM in variance parametrov populacije. Jasno je
vidno, da obe metodi kazˇeta kot najbolj umerljiv parameter 1, za najbolj negotova
parametra pa oznacˇita parametra 6 in 5. Parametri so na obeh grafih razporejeni
od najnizˇje variance do najviˇsje. Vidno je, da je tudi vrstni red po obeh metodah
skorajda enak.
Rezultati primerjave so nad pricˇakovanji, saj metoda FOSM le aproksimira
obcˇutljivostno matriko. Poleg tega je dovzetna za numericˇne napake. Zaradi
mnozˇenja variancˇno-kovariancˇne matrike z parametrom s2 so resˇitve za velikostni
razred manjˇse od rezultatov metode na osnovi statisticˇne analize populacije.
Za primerjavo vzemimo sˇe primer, ko vrednosti parametrov ne zasedejo taksˇnih
vrednosti, kot so bile navedene v tabeli 5.6. Poglejmo si nekaj primerov, kjer pre-
maknemo enega ali vecˇ parametrov in vpliv taksˇnega posega na analize. V tabeli
5.7 so predstavljene statisticˇne analize, kjer se navedenim parametrom spremeni
vrednost za 1. V glavi stolpca so navedeni parametri, ki so bili pri poizkusu spreme-
njeni. Za primerjavo je prilozˇen tudi stolpec analize z nespremenjenimi parametri,
torej tako analizo, kot je v tabeli 5.5.
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(a) Variance z GA. (b) Variance z FOSM .
Slika 5.6: Primerjava analiz umerljivosti.
Parameter Original 1 6 4,2
offlow 0.0039 524.9086 0.1169 35.0390
ofpressure 0.0001 9.4334 0.0002 0.1186
MSEvalidationflow 0.0099 43.6173 0.01319 0.7126
MSEvalidationpressure 3.30 ∗ 10−5 4.7309 4.31 ∗ 10−5 0.2022
s2 0.0016 203.9157 0.04402 13.2286
s2flow 8.29 ∗ 10−5 10.9355 0.0024 0.7299
s2pressure 3.07 ∗ 10−6 0.1965 5.00 ∗ 10−6 0.0024
Σ̂ 0.0628 12.9843 2.5657 10.2666
BIASflow −0.0046 −4.6808 −0.0032 −0.1086
BIASpressure 0.0011 −2.7367 0.0037 −0.1306
MAX(∆flow) 0.1239 37.4364 0.7235 13.5800
MIN(∆flow) −0.1204 −38.7429 −0.6836 −13.5888
MAX(∆pressure) 0.0297 −0.1141 0.0316 0.2967
MIN(∆pressure) −0.0228 −5.3677 −0.0366 −1.1730
σ(∆flow) 0.0629 22.4276 0.3419 5.9183
σ(∆pressure) 0.0121 1.3940 0.0150 0.3186
RELBIASflow −0.0740 −0.2087 −0.0096 −0.0183
RELBIASpressure 0.0963 −1.9632 0.2466 −0.40997
Tabela 5.7: Analiza umerjanj modela Anytown s spremenjenimi parametrih.
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5.4 Primer: Aques de Coimbra
Primer umerjanja na modelu Aques de Coimbra je precej kompleksnejˇsi od prej
opisanega. vodovodni sistem sestavlja veliko vecˇje sˇtevilo cevi in spojev. Grupira-
nje je bila narejena na podlagi lastnosti cevi, pri cˇemer ni bila uposˇtevana njihova
povezljivost. Rezultat grupacije je 16 grup, ki so vidne na sliki 5.7.
Uporabljenih je nekoliko vecˇ merilnih mest, kot je vidno v tabeli 5.8. Delezˇ
merilnih mest je zaradi velikega sˇtevila cevi in spojev sicer precej manj ugoden
od prejˇsnjega primera. Delezˇ merilnih mest pretoka je 1.7%, delezˇ merilnih mest
tlaka pa 2.5%. Po drugi strani je na merilno mesto na voljo veliko vecˇ meritev,
kot v primeru Anytown. Ker ta hidravlicˇna simulacija traja 24 ur, meritve pa se
izvajajo na vsakih 5 minut, je vseh cˇasovnih korakov 288, skupno vseh meritev
pa 3456. Spreminjanje pretokov merilnih mest je vidno na grafu 5.8 tlakov pa na
grafu 5.9. Viden je vpliv cˇrpalk, kot tudi nihanja vodne gladine vodohranov.
Tip merilnega mesta Sˇtevilo Merilna mesta
Meritev pretoka 5 277, 251, 303, 244, 266
Meritev pretoka 7 242, 62, 18, 69, 188, 183, 121
Verifikacijska meritev pretoka 2 295, 103
Verifikacijska meritev pretoka 6 168, 219, 142, 116, 73, 93
Tabela 5.8: Merilna mesta v modelu Aques de Coimbra.
Uporabljene nastavitve GA so identicˇne prejˇsnjemu primeru zaradi primerjave
delovanja. Edina sprememba je zaustavitveni pogoj, ki je v tem primeru nastavljen
na ε = 0.000001. Algoritem se je pri tej nastavitvi zaustavil pri generaciji 450.
Grafa povprecˇnih vrednosti ciljnih funkcij po generacijah sta znacˇilne oblike (slika
5.10). Model se najprej hitro priblizˇa, podrobne nastavitve hrapavosti pa trajajo
dlje.
Statisticˇna analiza umerjanja v tabeli 5.9 kazˇe zelo visoko stopnjo ujemanja
pri ciljnih funkcijah, kar je pricˇakovano zaradi nizko nastavljenega zaustavitvenega
pogoja ε. Da se model tudi dobro ujema s situacijo v naravi, kazˇeta visoki ujemanji
validacijskih funkcij.
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Parameter Vrednost
offlow 9.05 ∗ 10−6
ofpressure 1.14 ∗ 10−5
MSEvalidationflow 0.0002
MSEvalidationpressure 4.41 ∗ 10−5
s2 1.04 ∗ 10−5
s2flow 2.63 ∗ 10−9












Tabela 5.9: Analiza umerjanja modela Aques de Coimbra.
Povsem drugo sliko vidimo pri skupni negotovosti parametrov Σ̂, ki kazˇe na
visoko nezaupanje v rezultate optimizacije. Podrobnejˇsa analiza rezultatov v ta-
beli 5.10 pokazˇe, da k visoki vrednosti prispevata le varianci parametrov 13 in 9.
Njihovi visoki vrednosti nakazujeta, da omenjenim parametrom ne gre zaupati.
Po drugi strani pa so vrednosti vsekakor previsoke in so posledice deljenja z zelo
majhnim sˇtevilom. Omenjena numericˇna omejitev pri izracˇunu kovariancˇne ma-
trike je podrobno opisana v razdelku 4.3.4. Cˇe ti dve anomaliji zanemarimo, je
splosˇna negotovost ostalih parametrov zelo dobra Σ̂ = 0.59432, kar kazˇe na visoko
zaupanje v ostale parametre. Analiza odstopanj kazˇe dobro ujemanje pri vseh
meritvah, pristranskost je blizu nicˇle.
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Grupa Θi Povprecˇna
hrapavost
Varianca Interval od Interval do
12 2.4734 2.4371 2.92 ∗ 10−7 2.4734 2.4734
6 1.3208 1.3725 9.11 ∗ 10−6 1.3207 1.3208
10 1.8574 1.8256 1.41 ∗ 10−5 1.8573 1.8574
5 1.2667 1.1685 2.04 ∗ 10−5 1.2667 1.2668
11 2.1252 2.1075 2.16 ∗ 10−5 2.1251 2.1252
8 1.5574 1.5844 4.12 ∗ 10−5 1.5573 1.5575
3 1.0314 0.9398 5.61 ∗ 10−5 1.0313 1.0315
1 0.4481 0.01 0.0004 0.4472 0.4491
7 1.3270 1.3909 0.0006 1.3257 1.3283
4 1.1470 1.0737 0.0035 1.1401 1.1539
16 0.1943 18.5277 0.0096 0.1753 0.2133
14 4.7687 6.7474 0.1141 4.5450 4.9924
15 13.9986 16.3878 0.4656 13.0858 14.9113
9 5.4864 1.6254 1596.9459 −3124.5276 3135.5006
13 0.5840 5.739 583774.7262 −1144197.8794 1144199.0474
Tabela 5.10: Rezultati umerjanja modela Aques de Coimbra.
Pri analizi rezultatov je vidno, da so intervali zaupanja obcˇutno preozki, saj so
neposredno odvisni od parametra s2, ki dolocˇa varianco. Vendar lahko recˇemo, da
so pri nizkih variancah rezultati optimizacije precej blizˇje povprecˇni hrapavosti,
kot pri tistih z visoko. To diagnosticˇno orodje je tako pri ocenjevanju rezultatov
sˇe vedno zelo uporabno.
Na grafih 5.11 je vidna analiza umerljivosti z obema uporabljenima metodama.
Obe metodi identificirata kot slabo umerljive grupe 13, 16, 9 in 14, manjˇse neso-
glasje pa je glede grupe 15. Grafa sta urejena od leve proti desni po narasˇcˇajocˇi
varianci. Vidno je, da metodi razvrstita parametre v nekoliko drugacˇnem vrstnem
redu, kar je pricˇakovano glede na opisane omejitve obeh metod.
Po drugi strani kot senzitivne identificirata skoraj iste parametre in se ujemata
pri neumerljivih. Kot diagnosticˇni metodi, ki pomagata uporabniku pri izlocˇevanju
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parametrov z manjˇsim zaupanjem, sta precej uporabni, seveda pa pri velikih pro-
blemih njihovo delovanje ni popolno.
Na zadnje si poglejmo sˇe vplive sprememb nekaterih parametrov. Statisticˇna
analiza originalne resˇitve in nekaj s spremenjenimi vrednostmi parametrov so vidne
v tabeli 5.11.
Parameter Original 5 12 15, 16
offlow 9.05 ∗ 10−6 0.0044 75.8633 1.10 ∗ 10−5
ofpressure 1.14 ∗ 10−5 0.0010 0.1113 1.15 ∗ 10−5
MSEvalidationflow 0.0002 0.0011 94.8294 0.0002
MSEvalidationpressure 4.41 ∗ 10−5 0.0014 0.1249 4.44 ∗ 10−5
s2 1.04 ∗ 10−5 0.0024 31.8127 1.13 ∗ 10−5
s2flow 2.63 ∗ 10−9 1.28 ∗ 10−6 0.0220 3.20 ∗ 10−9
s2pressure 3.32 ∗ 10−9 3.06 ∗ 10−7 3.23 ∗ 10−6 3.36 ∗ 10−9
Σ̂ 585372.2665 1.0687 ∗ 107 3.0245 ∗ 1011 345006.1948
BIASflow −0.0003 0.0256 −0.0003 −0.0003
BIASpressure 0.0001 −0.0154 0.0183 −0.0001
MAX(∆flow) 0.0066 0.3065 119.9602 0.0110
MIN(∆flow) −0.0068 −0.0090 −119.9701 −0.0113
MAX(∆pressure) 0.0091 0.0054 7.0941 0.0083
MIN(∆pressure) −0.0110 −0.1466 −7.3521 −0.0123
σ(∆flow) 0.0029 0.0613 8.7099 0.0033
σ(∆pressure) 0.0033 0.0285 0.3331 0.0033
RELBIASflow −0.1165 0.4188 −3.90 ∗ 10−5 −0.1096
RELBIASpressure 0.0538 −0.5436 0.0550 −0.03886
Tabela 5.11: Analiza umerjanj modela Aques de Coimbra s spremenjenimi
parametrih.
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Slika 5.7: Grupacija.
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Slika 5.8: Merilna mesta pretokov in njihovi podatki v razlicˇnih cˇasovnih
korakih.
Slika 5.9: Merilna mesta tlakov in njihovi podatki v razlicˇnih cˇasovnih kora-
kih.
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(a) Povprecˇna vrednost offlow po gene-
racijah.
(b) Povprecˇna vrednost ofpressure po ge-
neracijah.
Slika 5.10: Povprecˇne vrednosti ciljnih funkcij po generacijah.
(a) Variance z GA. (b) Variance z FOSM .
Slika 5.11: Primerjava analiz umerljivosti.
88 POGLAVJE 5. UMERJANJE NA PRIMERIH
5.5 Primer: Aques de Coimbra z odstranje-
vanjem grup
V tem razdelku testiramo nacˇin umerjanja, opisan v razdelku 4.2.3. Kot je razvi-
dno na diagramu 4.2, optimizacijski algoritem najprej pozˇenemo za nekaj generacij.
S pomocˇjo analize umerljivosti in nekaj uporabnikovega vnosa odstranimo neumer-
ljive grupe. Postopek klasicˇno nadaljujemo do zˇeljenega zaustavitvenega kriterija.
S tem se najverjetneje izboljˇsa natancˇnost in verjetje v dobljene resˇitve, zaradi
zmanjˇsanja problema pa tudi hitrost konvergence.
V tem primeru bomo iskali neznane parametre zˇe poznanega modela Aques de
Coimbra. Da bomo lahko hitrost in natancˇnost preverjali s klasicˇnim pristopom,
je uporabljena identicˇna grupacija kot v razdelku 5.4. Tudi merilna mesta in
uporabljene meritve so identicˇne.
Algoritem najprej pozˇenemo za majhno sˇtevilo generacij. V tem primeru smo
uporabili zaustavitveni kriterij ε = 0.1, pri cˇemer se je optimizacija zaustavila
pri generaciji 50. Dolocˇanje umerljivosti tako hitro, seveda ni popolno, izlocˇi pa
se vsaj vecˇina neumerljivih parametrov. Rezultati analize umerljivosti so vidni v
grafu 5.12. Vidne so razlike med omenjeno analizo in analizo po popolni konver-
genci na grafu 5.11. Vseeno sta obe analizi po 50 generacijah identificirali 5 enakih
slabih grup od 6 najslabsˇih, kot analiza po popolni konvergenci. V tem trenutku
odmislimo znanje iz prejˇsnjega primera in uporabimo samo podatke iz tega raz-
delka. Odrezˇemo najslabsˇih 6 grup, kot so bile identificirane po 50 generacijah,
torej grupe 13, 9, 1, 14, 9, 16. Algoritem pozˇenemo naprej z enako nastavitvijo
ε = 0.000001, kot v primeru 5.4.
Optimizacija se tokrat ustavi v generaciji 170. V primeru brez odstranjevanja
grup je bilo potrebnih ob istem zaustavitvenem kriteriju 450 generacij. Statisticˇna
analiza umerjanja je vidna v tabeli 5.12. Stopnja ujemanja modela je po vseh
kriterijih visoka, tudi skupna negotovost parametrov je relativno nizka, pa sˇe to le
na racˇun parametra 15, kot je razvidno iz grafa 5.13.
5.5. PRIMER: AQUES DE COIMBRA Z ODSTRANJEVANJEM GRUP89
(a) Variance z GA. (b) Variance z FOSM .
Slika 5.12: Analiza umerljivosti pred odstranjevanjem parametrov.
(a) Variance z GA.
(b) Variance z FOSM .
Slika 5.13: Analiza umerljivosti po zakljucˇeni kalibraciji z odstranjenimi pa-
rametri.
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Parameter Vrednost
offlow 1.11 ∗ 10−5
ofpressure 2.57 ∗ 10−5
MSEvalidationflow 0.00026
MSEvalidationpressure 4.54 ∗ 10−5
s2 1.97 ∗ 10−5
s2flow 3.23 ∗ 10−9












Tabela 5.12: Analiza umerjanja modela Aques de Coimbra.
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Grupa Θi Povprecˇna
hrapavost
Varianca Interval od Interval do
12 2.4556 2.4371 5.47 ∗ 10−7 2.4556 2.4556
6 1.4561 1.3725 1.97 ∗ 10−5 1.4560 1.4561
10 1.8090 1.8256 2.56 ∗ 10−5 1.8089 1.8090
5 1.0021 1.1685 2.78 ∗ 10−5 1.0020 1.0021
11 2.0560 2.1075 3.87 ∗ 10−5 2.0560 2.0561
8 1.5244 1.5844 7.62 ∗ 10−5 1.5243 1.5246
7 1.4478 1.3989 0.0014 1.4450 1.4506
1 1.9134 0.8974 0.0026 1.9082 1.9186
15 19.7787 16.3878 1.0605 17.7001 21.8573
Tabela 5.13: Rezultati umerjanja modela Aques de Coimbra z odstranjeva-
njem grup.





Geografsko informacijski sistem (ang. Geographical information system) je racˇunalniˇski
podatkovno procesni sistem za upravljanje prostorskih (geografskih) podatkov. V
strokovni javnosti se na tovrstne sisteme sklicuje kar s kratico GIS, katero bomo
uporabljali tudi v nadaljevanju. Njegove glavne naloge so uvoz in shranjevanje
prostorskih podatkov, njihova vizualizacija ter seveda obdelava, vzdrzˇevanje in
analiza [24].
Ker gre pri vodovodnih sistemih za podatke, katere pogosto obdelujemo zno-
traj GIS, so bila prej opisana orodja za umerjanje razvita znotraj enega tovrstnih
sistemov.
6.2 Vrste podatkovnih tipov
V GIS so podatki zdruzˇeni v t.i sloje. Sloj (ang. layer) zdruzˇuje geogrfske objekte
istega ali pa zelo podobnega tipa. Vsak objekt (ang. feature) znotraj sloja nosi
seveda lokacijske podatke, ki objekt umestijo v prostor. Poleg tega mu lahko
pripiˇsemo tudi vrsto atributnih lastnosti, ki niso vezane na postavitev. Slednje
so lahko najrazlicˇnejˇsih podatkovnih tipov; od celosˇtevilskih in decimalnih sˇtevil,
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nizov ali daljˇsih tekstovnih opisov.
V praksi srecˇamo dva osnovna tipa slojev.
1. Rasterski sloji
Rasterski sloji so podobni digitalnim fotografijam, ki jih lahko povecˇujemo
in zmanjˇsujemo. Tudi v rasterskem sloju so osnovni elementi postavljeni v
dvodimenzionalno mrezˇo. Cˇe so v fotografiji osnovni elementi tocˇke, so v
rasterskem sloju celice. Za oboje pa velja, da so to homogene enote, ki same
po sebi sˇe ne sestavljajo oblik. Slednjo dobimo, ko zdruzˇimo mnozˇico tocˇk
v mrezˇo.
Najbolj popularen tip rasterskih slojev so aerofotografije.
2. Vektorski sloji
Bolj pogosto si geografske objekte predstavljamo kot geometrijske oblike.
Tovrstnim slojem recˇemo vektorski sloji. Uporabljamo tri razlicˇne tipe to-
vrstnih slojev, s katerimi lahko v praksi popiˇsemo veliko vecˇino cˇlovesˇkih pa
tudi naravnih geografskih objektov.
(a) Tocˇka
Tocˇke so brezdimenzijski objekti, ki jih uporabljamo takrat, ko je
objekt omejen na eno samo lokacijo. Shranjevanje taksˇnega objekta
porabi zelo malo spomina, saj se zapiˇse kot par koordinat v prostoru.
Z njimi ponavadi opiˇsemo objekte, kot so prometni znaki, spoji na vo-
dovodnem ali elektricˇnem omrezˇju, rezervoarji, objekti zelo majhnih
dimenzij, sticˇiˇscˇa cest (krizˇiˇscˇa) in lokacije merilnih instrumentov.
(b) Cˇrta
Cˇrte so enodimenzijski geografski objekti. Uporabljamo jih takrat, ko
objekt lepo opiˇsemo s cˇrto. To so na primer ceste, zˇeleznice, mostovi,
elektricˇni vodi, cevovodi, drzˇavne in obcˇinske meje.
V podatkovnem modelu se cˇrto predstavi kot mnozˇico (seznam) tocˇk,
ki sestavljajo lomljenko.
(c) Poligon
Poligoni so dvodimenzijski geografski objekti. Podobno kot cˇrte jih
sestavlja mnozˇica tocˇk, ki paroma napenjajo daljice. Bistvena razlika
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med cˇrto in poligonom pa je ta, da se pri poligonu prva in zadnja daljica
dotitaka in tako oblikujeta zanko. Poligon tako omejuje obmocˇje na
zemljevidu z lomljeno cˇrto.
V praksi z njim najpogosteje oznacˇujemo stanovanjske in gospodarske
stavbe, igriˇscˇa, parkiriˇscˇa, zasˇcˇitena obmocˇja, drzˇave in parcele. Poleg
tega z njimi opiˇsemo tudi naravne znacˇilnosti, kot so na primer jezera
ali pa naravni habitati neke ogrozˇene vrste.
6.3 Vzpostavitev hidravlicˇnega modela
Hidravlicˇni model vzpostavimo na podlagi podatkov iz vektorskih slojev in ne-
kaj atributnih tabel. Njihova struktura natancˇno sovpada s strukturo elementov
vodovodnega omrezˇja, kot so opisani v razdelku 2.2. Za vzpostavitev osnovnega
hidravlicˇnega modela je bila v tej nalogi med drugim uporabljen program Oslan-
dia. Oslandia [23] je GIS-ovski vticˇnik, ki omenjene podatke prebere in v ustrezni
obliki zapiˇse v tekstovno .inp datoteko, ki jo lahko v nadaljevanju bere in uporablja
EPANET2.
6.4 QGIS
QGIS je odprtokodno GIS-ovsko okolje, znotraj katerega so bile implementirane
funkcionalnosti, opisane v prejˇsnjih poglavjih, za umerjanje vodovodnih sistemov.
Okolje je dostopno pod GNU General public licence [25]. Razvijajo ga prostovoljci,
skupnost tako skrbi za razvoj in odpravo napak ter pomocˇ uporabnikom. Okolje
se neprestano sˇiri, saj lahko uporabniki po zˇelji okolje izpopolnjujejo. Enostaven
nacˇin razsˇiritve je z dodatnimi programi - vticˇniki. Slednji dostopajo in manipu-
lirajo z geografkimi podatki v prej omenjenih slojih. Na ta nacˇin lahko razvijamo
specialnizirana orodja, hkrati pa ohranimo splosˇne funkcionalnosti, kot so urejanje
slojev in vizualizacija geografskih podatkov.
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6.5 Vticˇnik CALIB
Vticˇnik CALIB je orodje, implementirano znotraj prej omenjenega okolja QGIS
in je razvito kot povezovalni del te naloge. Znotraj vticˇnika so implementirane
vse opisane funkcionalnosti, pa tudi nekaj takih, ki so potrebne za delovanje, a jih
nismo posebej omenili.
Vticˇnik je napisan v programskem jeziku Python, uporabljene so dodatne
knjizˇnjice, kot na primer EPANET za delo s hidravlicˇnimi modeli in Matplotlib za
izris grafov. Uporabniˇski graficˇni vmesnik je oblikovan z orodjem QT.
Orodje najlazˇje opiˇsemo po sklopih oz. zavihkih, ki jih predstavljajo v upo-
rabniˇskem graficˇnem vmesniku.
1. Projekt V tem zavihku uporabnik izbere obstojecˇi ali ustvari nov kalibra-
cijski projekt, izbere ustrezne sloje s podatki in uvozi .imp datoteko.
2. Meritve V zavihku z meritvami se uvozijo podatki tlakov in pretokov za
umerjanje ter validacijo v .csv obliki.
3. Grupe V tem delu imamo pregled nad trenutno razvrstitvijo cevi v grupe.
Po zˇelji se lahko grupacija izvede ponovno glede na razlicˇne kriterije. Po
koncˇani optimizaciji se pokazˇe tudi grafi varianc, uporabnik pa lahko za
zˇeljeno grupo izriˇse histogram, tako zadnje kot vseh generiranih populacij.
4. Genetski algoritem V tem zavihku se nastavijo parametri optimizacije
in prikazˇejo statusna sporocˇila. Ozadje tega dela programa je obsezˇno, saj
vkljucˇuje celoten optimizacijski algoritem.
5. Rezultati Ta del programa je najobsezˇnejˇsi predvsem vizualno. Prikazuje
celotno populacijo tako med optimizacijo, kjer lahko opazujemo premikanje
osebkov, kot tudi po zakljucˇku delovanja GA. Ta del aplikacije je viden na
sliki 6.1. Uporabnik s klikom na zˇeljeni osebek prikazˇe podatke izbrane
resˇitve ter vse statisticˇne analize, ki smo jih uporabili v nalogi. V tem
zavihku tudi prikazˇemo ostale pomozˇne grafe, kot so npr. grafi povprecˇnih
vrednosti ciljnih funkcij po generacijah.
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Slika 6.1: Vticˇnik CALIB postavljen v zavihek z rezultati.
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Poglavje 7
Zakljucˇek
Naloga bralcu iz racˇunalniˇske stroke, brez predhodnega znanja o mehaniki tekocˇin
predstavi problem umerjanja parametrov vodooskrbnih sistemov. Predvsem uvo-
dno poglavje o hidravlicˇnih modelih 2 je namenjeno nepoucˇenemu bralcu in je kot
tako dobro izhodiˇscˇe za prihodnje delo na interdisciplinarnem podrocˇju mehanike
tekocˇin in racˇunalniˇsva. V zakljucˇnem delu tega poglavja je bila tudi izpeljana
cˇasovna analiza hidravlicˇne simulacije s stalnim tokom, katere ni sˇe na voljo v
literaturi.
V poglavju o genetskih algoritmih 3 se lahko bralec poucˇi o omenjenem pri-
stopu k resˇevanju cˇasovno zelo zahtevnih problemov. Podrobno je bil v ta namen
opisan algoritem NSGA-ll, ter opravljene izpeljave cˇasovnih analiz. Za piko na i
je v zakljucˇnem delu tega poglavja opisanih tudi vecˇ pristopov za manipulacijo z
populacijo in osebki ter predstavljene dobre in slabe strani navedenih pristopov.
Prakticˇni del naloge se zacˇne v poglavju o umerjanju parametrov vodovodnih
sistemov 4. Za namen te naloge je bil razvit osrednji algoritem, ki s pomocˇjo
vecˇkriterijske optimizacije iˇscˇe vrednosti parametrov vodovodnega sistema, ter
tako model cˇim bolj priblizˇa situaciji v naravi. Velik poudarek je bil namenjen
tudi diagnosticˇnim orodjem, namenjenim analizi umerjanja, kjer se sprasˇujemo
o kvaliteti rezultatov algoritma. Metoda analize umerljivosti na podlagi stati-
sticˇne analize populacije je eno takih orodij in je bila v tej nalogi predstavljena
kot alternativna resˇitev uveljavljeni metodi FOSM. Izkazalo se je, da imata obe
metodi analize umerljivosti dolocˇene pomankljivosti, vseeno pa sta dobri diagno-
sticˇni orodji in tako prakticˇno uporabni. V tem poglavju je sicer opisanih sˇe precej
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drugih analiticˇnih orodij, ki so bila razvita v sklopu te naloge.
Program, opisan v poglavju 4, smo testirali na vecˇ prakticˇnih primerih v pred-
zadnjem poglavju 5. Kot osnova sta bila uporabljena dva razlicˇna hidravlicˇna
modela. Izkazalo se je, da je metoda umerjanja parametrov vodovodnih sistemov
s pomocˇjo genetskih algoritmov dobro orodje. V vseh primerih smo v relativno
majhnem sˇtevilu generacij dobili vrednosti parametrov, ki se dobro ujemajo z re-
alno situacijo, kar so pokazale prav vse analiticˇne metode. Najvecˇje nesoglasje
je bilo po pricˇakovanjih pri analizi umerljivsoti parametrov. Navedene teoreticˇne
omejitve obeh metod, opisanih v poglavju 4, so se izkazale za resnicˇne, vseeno pa
sta obe dobro diagnosticirali problematicˇne, neumerljive parametre.
Zadnje poglavje 6 je bolj inzˇenirsko. Vsa orodja, opisana znotraj te naloge
so bila implementirana znotraj geografsko informacijskega sistema, kot razsˇiritev
okolja QGIS v obliki vticˇnika. Na ta nacˇin je umerjanje parametrov uporabniku
bolj prijazno. Tako uporabnik z nekaj kliki v aplikaciji nalozˇi podatke meritev in
uvozi hidravlicˇni model. Tudi ostale funkcionalnosti, kot so nastavitve genetskega
algoritma in analiza rezultatov, so vkljucˇene v omenjeni vticˇnik. Grafi, vidni v tej
nalogi, so tako zaslonske slike aplikacije. Ker gre pri implementaciji za strokovno
in ne znanstveno podrocˇje, se temu delu naloge ni posvecˇalo velike pozornosti.
7.1 Nadaljnje delo
Umerjanje parametrov vodovodnih sistemov je sˇiroko podrocˇje, v katerega so raz-
iskovalci skozi leta vkljucˇili precej truda, poglavje pa s tem sˇe ni koncˇano.
Izboljˇsave so vedno mozˇne, zato bomo na tem mestu navedli nekaj mozˇnih
nadaljevanj te naloge. Kot enotavnejˇse izboljˇsave dela v tej nalogi bi lahko navedli
sˇe kup drugih diagnosticˇnih orodij, ki niso bila implementirana. GIS-ovsko okolje
po drugi strani omogocˇa vrsto dodatnih vizualizacij umerjanja, kot na primer
prikaz negotovosti na sloju s cevmi ali pa vrednosti hrapavosti.
Bolj dolgorocˇne razsˇiritve dela v tej nalogi so povezane s podrocˇjem IoT. V
nalogi je bilo pokazano, da lahko razvijemo hidravlicˇni model, ki z veliko na-
tancˇnostjo simulira dogajanje v vodovodnem sistemu. Meritve, vzete v realnem
cˇasu, bi lahko tako uporabili in opravljali hkratno realnocˇasovno kalibracijo in di-
agnostiko sistema. Taksˇen program bi na primer prekomerno porabo vode zaznal
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kot odstopanje in upravljalcu sistema javil nepricˇakovano dogajanje. Na tak nacˇin
bi lahko napake, kot je pusˇcˇanje cevovoda, lahko zaznali zelo hitro.
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